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 مقدمه

نی تصحیح ضریب توان یکی از بهترین سرمایه گذاریها برای کاهش هزینه انرژی است که در زما

نان اندک هزینه خود را برمی گرداند. پیشرفتهای صورت گرفته در سال های اخیر، قابلیت اطمی

 سیستمهای جبران سازی را افزایش داده و نصب آن را آسان نموده است.و ظرفیت 

فزایش در بسیاری از موارد طراحی سیستم های جبران سازی توان راکتیو و برآورد آن ،به دلیل ا

سالانه هارمونیک ها چه در شبکه های فشار ضعیف و چه در شبکه های فشار متوسط ، دشوار 

لات م طراحی های اولیه راه حل اساسی پیش بینی شود تا از مشکتر گردیده است. باید در هنگا

 تدابیر اساسی در مورد تحلیل FRAKOسال است که متخصصان  18بعدی جلوگیری شود. بیش از 

وان برای تشبکه انجام داده اند و در این زمینه مقالات متعددی تالیف کرده اند. سیستم های ضریب 

ند سال هزینه خود را  برمی گردان 3سال تا  5/1ر طول مدت کاهش هزینه ها نصب می شوند و د

به کار  د از آن سیستم به سود دهی می رسد. بنابراین سیستم جبران سازی باید تا مدت زیادیعو ب

 ت:خود ادامه دهد. یکی از افتخارات فراکوه ساخت رگولاتورهای  هوشمند با خصوصیات زیر اس

 ی اگر اشتباه متصل شده باشند.حت CTو  PTشناسایی خودکار محل  -

  C/Kشناسایی خودکار  -

 شناسایی خود کار پله ها -

 ر در وصل )بسته به طبیعت بار (تنظیم اتوماتیک زمان تاخی -

  THDنمایش ضریب توان و  -

  19ا مرتبه تنمایش هارمونیک های موجود در سیستم  -

 یکسانبا تواتر پله های هم ظرفیت  دوره ایقطع و وصل  -

 افی در هنگام کاهش توان راکتیوجلوگیری از جبران سازی اض -

 قابلیت های فوق در رگولاتور ها به همراه مشخصه منحصر در خازن های ساخت فراکوه ، طول

 عمر سیستم جبران سازی را بسیار افزایش می دهد.

ه مشتری در تجارب عملی فراکوه و کیفیت محصولات این شرکت همواره در جهت سود رسانی ب

اولویت بوده است. مدیریت شرکت امیدوار است که این دفترچه راهنمای مفیدی برای متخصصان 

 این امر گردد.
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 ایمنی -1

 هدف -1-1

ری بهره بردا که قصد نصب و راه اندازی و یا است گردیده آمادهاین دستور العمل برای کسانی 

 .را دارند  PQCاز رگولاتور 

 دستور العمل های ایمنی -2-1

تی دفترچه راهنما، دیگر گاران های محصول به دلیل عدم رعایت دستور العملدر صورت خرابی  

 برای این محصول معتبر نخواهد بود.

مول در کل هرگونه عملیات نادرست یا عدم رعایت دستورالعمل های ایمنی، تمام گارانتی ها مش

 یا صدمه بههیچگونه مسئولیتی برای صدمه به افراد شرکت این محصول را نامعتبر می کند و 

 .اشی از آن باشد را بر عهده نمی گیرددارایی هایی که ن

 هشدار!

 دستورالعمل های زیر به منظورجلوگیری از به خطر افتادن جان و اعضای بدن یا آسیب دیدن

 تجهیزات و دارایی ها باید مورد توجه قرار گیرد :

 IEC 61508نصب و راه اندازی این وسیله در کارخانه صنعتی باید با انطباق کامل با استاندارد 

 انجام شود. DIN VDE 0801و 

این  ، و غیره( مربوط بهIEC ،EN ،VDEهرگونه قوانین، استانداردها، مقررات و قوانین ایمنی )

ین قرار گیرد. در آلمان  ا محصول و  همچنین حفاظت از افراد و دارایی ها باید مورد توجه

  (GSG)محصول با قانون ایمنی تجهیزات  و مقرارت موسسات بیمه حوادث بیمه اجتماعی آلمان

 باید مطابقت داشته باشد . در دیگر کشورها، مقررات محلی معادل آن باید پیگیری شود.

ص با صلاحیت نصب ، راه اندازی ، بهره برداری وتکمیل تنظیمات رگولاتور باید توسط اشخا

 کافی انجام شود.

باید باز متصل می شود و بنابراین ن ACاین دستگاه شامل اجزایی می باشد که به ولتاژ منبع تغذیه 

 شود.

 بایدگردد و همچنین نمتصل واگر دستگاه به طور قابل ملاحظه ای آسیب دیده باشد، نباید نصب 

 سفارش داده شود.

 در نصب استفاده کرد .باید تنها از کابل های تایید شده 

 نید.اگر این دستگاه بعد از راه اندازی کار نکرد ، باید آن رادوباره از منبع تغذیه جدا ک

 این رگولاتور باید تنها در بازه قدرت و توان مشخص شده ومخصوصش بکار گیری شود. اضافه

ریکی ک حادثه الکتبار شدن این دستگاه می تواند منجر به تخریب آن ، آتش سوزی و  یا ایجاد ی

 شود. مقادیر بارها برای اتصالات مختلف نباید بیش از حد شود. 
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واند این وسیله را در معرض نور مستقیم خورشید یا درجه حرارت بالا قرار ندهید چرا که می ت

 به آن آسیب برساند و یا عمر مفید آن را کاهش دهد .

نند نصب کدستگاه های دیگری که گرما تولید می دستگاه در نزدیکی منابع گرما مانند رادیاتور یا 

 د.شون

ستقیم مدستگاه را در معرض بارش ، آب ، و یا رطوبت بالا قرار ندهید. در کل  از هرگونه تماس 

 با آب پرهیز شود .

هیزات عدم رعایت دستورالعمل های ایمنی می تواند منجر به مرگ، آسیب جدی یا آسیب شدید به تج

 ر شود.و دارایی های دیگ

که در شبکه قرار دارد بر عهده شخصی است که نصب و راه اندازی را انجام می  PQCایمنی  

 دهد.

ییر در به دلایل ایمنی و حفظ انطباق با الزامات تایید محصول ، کاربر مجاز به تبدیل و یا تغ

 دستگاه نمی باشد.

ارتفاع  ربه بخورد و یا حتی ازبا این دستگاه باید با دقت رفتار شود. اگر تکان شدید بخورد، ض

 کم بیفتد دستگاه آسیب خواهد دید.

وب  این دفترچه راهنما ممکن است بدون اطلاع تغییر کند.لطفا برای دریافت نسخه به روز، به

مراجعه کنید.هنگامی که مشغول انجام کار بر روی ترمینال ها و  www.frako.comسایت 

 . ناخواسته وجود داردوصل کردن کابل ها هستید خطر برخورد ولمس با قطعات برقدار بصورت 

شما سلامتی یا حتی تهدید کننده زندگی به ممکن است منجر به آسیب رسیدن  دستگاه  این ولتاژ

 باشد.

لا، کاهش ه خطر می اندازد را می توان با توجه به اقدامات احتیاطی باخطراتی که جان نفرات را ب

 داد.

مان ها آن که تمام اپراتورها با این دفترچه راهنما آشنا شده و در همه زشود باید اطمینان حاصل 

 رعایت می کنند.را 

وانده ت خاین دفترچه راهنما را باید قبل از نصب ، راه اندازی و کارکرد دستگاه کامل و با دق

 شود . تمام اقدامات انجام شده باید مطابق با این دفترچه راهنما باشد.

 

 موارد استفاده 3-1

، 2در نظر گرفته شده است : )بخش زیردر محدوده فنی وبرای کاربردهای زیر  PQCرگولاتور 

 اطلاعات فنی (

http://www.frako.com/
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ختلف توسط به پله های م خازن های متعلق)  ;کنترل توان راکتیو در مقادیر مختلف توسط پله ها  -

 (کنتاکتور ها به رله های سوئیچ شونده رگولاتور متصل می شوند
ست.) بسته اندازه گیری اطلاعاتی مثل ولتاژ ، جریان و فرکانس که در کیفیت توان شبکه موثر ا -

 .(به مدل رگولاتور این اندازگیری میتواند برای هر سه فاز باشد یا فقط برای تکفاز باشد

و باید در محوطه داخلی ساختمان  .است شده طراحی ثابت حالت در نصب برای PQC توررگولا

که در برابر آب وهوا محافظت شده نصب شود. قرار گرفتن این رگولاتور در برابر رطوبت 

مجاز نیست. همچنین این دستگاه بصورت عمودی و معمولا بر روی تابلو خازنی نصب میشود 

 نترل رگولاتور برای اپراتور قابل دسترس باشد.بطوری که صفحه نمایش وک

 PQC firmwareدستگاه یک رابط سرویس است که صرفا برای به روز رسانی  USBپورت 

براین برای  هدف دیگری نیستند و بنا USBارائه می شود.کاربران مجاز به استفاده از این پورت 

پورت  در حال اجرا است، PQCنباید هیچ کابل یا دستگاه دیگری را به آن متصل کنند. هنگامی که 

USB .را نباید  لمس کرد. این اتصال فقط برای اتصال یک نت بوک طراحی شده است 

 استفاده های نادرست 4-1

عملکرد  فی دیگر به غیر از موارد تعین شده انحراف درهرگونه استفاده از این دستگاه برای اهدا

شخص مبه نحوی که در این دفترچه  PQCرگولاتور است و مجاز به انجام این کار نمی باشید. اگر 

 .اشدبدر نظر گرفته برای دستگاه ممکن است اثر معکوس داشته نشده باشد، استفاده  شود حفاظت 

 تعمیرات 5-1

زنده یا توسط مشتری یا کاربر انجام شود.برای تعمیر مشتری باید با سا تعمیرات رگولاتور نباید

 نمایندگی تماس گرفته شود.

 نماد های استفاده شده 1-6

 دستورالعمل های خاص در این دفترچه با نمادهایی نشانه گذاری شده است.

 کلمه ای که بالای نماد ها وسیمبل ها قرار گرفته نشانه حالت ومیزان خطر است

 علایم هشدار

خطر فوری را نشان می دهد که در صورت عدم رفع آن می تواند منجر به مرگ یا آسیب جدی 

 شود.

 

خطر فوری شوک الکتریکی را نشان می دهد که که در صورت عدم رفع آن می تواند منجر 

  به مرگ یا آسیب جدی شود.

 

 یادداشت هایی برای عملکرد صحیح رگولاتور
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دستورالعمل ها نشان دهنده خطراتی است که در صورت رعایت نکردن دستورالعمل ها این 

 ممکن است برای دستگاه بوجود آورد.

 

این دستور العمل زمانی می آید، که بخواهیم دستگاه بدون خطا و با عملکردی صحیح تنظیم 

 شود.

 

 اطلاعات فنی -2

 

 ولتاژمنبع تغذیه رگولاتور 

PQC version: PQC xxx240x-xx 

محدوه مطلق( )V AC 267 – 85  ولتاژ

  Hz 65-45،فرکانس

 محدوده مطلق() V DC 377 – 100یا ولتاژ

Supply voltage 

 PQC version: PQC xxx240x-xx: 

85 – 267 V AC (absolute limits), 

frequency 45 – 65 Hz or100 – 377 

V DC (absolute limits) 

 مصرفیتوان 

 VA 5حداکثر 
Power draw 

 maximum 5 VA 

 حفاظت اضافه جریان
 آمپر 2خارجی، حداکثر تا 

 )از نوع کندکار(

Overcurrent protection 

 External, maximum 2 A (slow-

blow) specified 

 Inputs ورودی ها

 ولتاز  ورودی اندازه گیری -
 

قط ولتاژ یک ف PQC xxxxxx1-xxدر مدل های 

 فاز اندازه گیری می شود
 
ز طریق ااندازه گیری در سطح ولتاژ متوسط  

قابل  x/100 Vترانسفورماتورولتاژ با نسبت تبدیل 

 انجام است.
 
 

- Voltage path measurement 

inputs 

PQC version: PQC xxxxxx1-xx: 

single phase 

medium voltage measurement via 

../100 V transformer possible 
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قطع برق در بازه زمانی نیم موج  تشخیص داده می 

 شود.

Power failure detection after 

duration of a half-wave 

 جریان ورودی اندازه گیری -

قط جریان ف PQC xxxxxx1-xxدر مدل های 

 .یک فاز اندازه گیری می شود

باشد.)جریان  1 و یا  5باید به  ، CTنسبت تبدیل 

 باشد(، mA 15ثانویه ترانس باید بزرگتر مساوی 

حداکثر توان  از لحاظ الکتریکی عایق است،

باشد، اضافه  VA 1ترانس  مصرفی به ازای هر

و حداکثر  می باشد، A 6بار دایمی قابل تحمل تا 

ثانیه می  10به ازای   A 10اضافه بار لحظه ای تا 

 باشد.
 

- Current path measurement 

inputs 

PQC version: PQC xxxxxx1-xx: 

single phase 

x/5 A AC or x/1 A AC (transformer 

secondary current ≥ 15 

mA),electrically isolated, power 

draw maximum 1 VA per 

transformer connection, 

continuous overload rating up to 6     

, A AC transient overload 

maximum 10 A AC for 10 second 

خروجی رله ها )که شامل خروجی های کنترل وپله 
 ها می باشد(

 
  Pبصورت نرمال باز و با اتصال مشترک

 PQC 120xxxx-xx :پله ای 12مدل 

یا ولتاژ  A 3،حداکثر جریان   V AC 250ولتاژ

30 V DC   حداکثر جریان، 

A 3 قطع و وصل چرخه 2 ×10 7، عمر مکانیکی ،

 A 3عمر الکتریکال در جریان 

و در  قطع و وصلچرخه  1  ×510برابر است با 

2  ×عمر الکتریکا ل برابر است با  A 0.5جریان 

 قطع و وصلچرخه  610

متصل به رله های خروجی  Pاتصال مشترک 

 می باشد A 10حداکثر 

 

Output relays (control outputs, 

capacitor stages) - 

Normally open with common pole 

P 

PQC version: PQC 120xxxx-xx: 12 

output relays 

250 V AC, maximum 3 A or 30 V 

DC, maximum 3 A, mechanical 

switching 7 service life 2 ×10 

cycles, electrical service life at 3 A 

switching cycles, at 0.5 A  510×  1

switching cycle 610×  2 

Common supply conductor P to 

the output relays maximum 10 A 
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 پلهPQC 060xxxx-xx (6 مشخصات فنی مدل

 پله ای است. 12قیقا مانند مدل دای(
 

 

 کنتاکت هشدار -
 ،بصورت معمولی باز،فاقد ولتاژ

یا ولتاژ  A 3،حداکثر جریان   V AC 250ولتاژ

30 V DC   3،حداکثر جریان A 

، عمر قطع و وصل چرخه 2 ×10 7عمر مکانیکی 

 A 3الکتریکال در جریان 

و در  قطع و وصلچرخه  1  ×510برابر است با 

2  ×عمر الکتریکا ل برابر است با  A 0.5جریان 

 قطع و وصلچرخه  610

 
 

-Alarm contact: 

Volt-free, normally open, 

AC -14 250 V AC, maximum 3 A 

or DC -13 30 V DC, maximum 

 ×A, mechanical service life 2  3

,switching cycles 710 

electrical service life AC -14 at 3 A 

,switching cycles 510 × 1.5 

switching  610 × 2 A14 at 0.5 -AC 

cycles 

 interfaces رابط ها

 Modbus RTUاتصال  -

 PQC :PQC xxxxxxx-2x مدل

 
نیاز   busاهمی در انتهای سیستم  120مقاومت  

 است

- Modbus RTU connection  

PQC version: PQC xxxxxxx-2x: 

120 Ω terminating resistor 

required at the end of the bus 

system 

 : AUXابزار تغذیه  -

 0.2 و حداقل  mm² 2.5 سطح مقطع سیم حداکثر
mm²  

 PQC: PQC xxx240x-xx مدل

حداقل   C° 80قدرت تحمل عایقی:حداقل در دمای 

  را تحمل میکند V AC 250ولتاژ

 PQC :PQC xxx480x-xx مدل

حداقل ولتاژ  C° 80قدرت تحمل عایقی: در دمای 

500 V AC را تحمل می کند ، 

-Instrument power AUX: 

Conductor cross section max. 2.5 

mm², min. 0.2 mm² 

PQC version: PQC xxx240x-xx: 

Insulation rating: min. 250 V AC, 

80 °C 

PQC version: PQC xxx480x-xx: 

Insulation rating: min. 500 V AC, 

80 °C  
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 Connections اتصالات

 PEحفاظت زمین  -

 

 mm 6.3از طریق کانکتور مادگی 

 

 بزرگترین با برابر حداقل باید PE هادی مقطع سطح

 ،رله ولتاژ گیری اندازه ،اتصالات AUX فاز تغذیه

باشد. رنگ هادی زرد /  هشدار اتصالت یا خروجی
 سبز است.

 

Protective earth PE -  

Via 6.3 mm female slide 

connector 

Conductor cross section at least 

equal to the largest 

conductor cross section of the 

AUX phases, the voltage 

measurement connections, the 

output relays and the alarm 

connections; insulation color 

yellow/green 

 L1, L2, L3, Nاندازه گیری ولتاژ ورودی  های 

 0.2و حداقل  mm² 2.5سطح مقطع سیم حداکثر 

mm² 

 قدرت تحمل عایقی:

 V AC, select at least 250 V 230:  1مثال 
AC, 80 °C 

 
 

 V AC, select at least 750 V 690 : 2مثال 
AC, 80 °C   

-Voltage measurement inputs L1, 

L2, L3, N 

Conductor cross section max. 2.5 

mm², min. 0.2 mm² 

Insulation rating: 

Example 1: 230 V AC, select at 

least 250 V AC, 80 °C 

Example 2: 690 V AC, select at 

least 750 V AC, 80 °C 

، L1، L2، L3 گیری جریان اندازه های ورودی

 برای هر مورد S2و  S1ترمینال 

 0.2و حداقل  ,mm² 2.5سطح مقطع حداکثر 

mm² 

حداقل   C° 80قدرت تحمل عایقی: در دمای 

 را تحمل میکند V AC 250ولتاژ

- Current measurement inputs L1, 

L2, L3, terminals S1 and S2 in 

each case 

Conductor cross section max. 2.5 

mm², min. 0.2 mm² 

Insulation rating: min. 250 V AC, 80 

°C 
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رله های خروجی ) خروجی های کنترل ، پله های 
 خازنی (

 0.2و حداقل  mm² 2.5سطح مقطع سیم حداکثر

mm² 

 

 PQC : PQC xx0xxxx-xx: 250 Vمدل 

 

حداقل   C° 80قدرت تحمل عایقی: در دمای 

 را تحمل می کند V AC 250ولتاژ

 
 
 

 PQC : PQC xx1xxxx-xx: 440 Vمدل

حداقل ولتاژ  C° 80قدرت تحمل عایقی: در دمای 

500 V AC را تحمل می کند ، 

-Output relays (control outputs, 

capacitor stages) 

Conductor cross section max. 2.5 

mm², min. 0.2 mm² 

PQC version: PQC xx0xxxx-xx: 

250 V relays 

Insulation rating: min. 250 V AC, 

80 °C 

PQC version: PQC xx1xxxx-xx: 

440 V relays 

Insulation rating: min. 500 V AC, 

80 °C 

 کنتاکت آلارم -
 

 0.2وحداقل  mm² 2.5سطح مقطع سیم حداکثر 
mm²  

حداقل   C° 80قدرت تحمل عایقی: در دمای 

 را تحمل میکند V AC 250ولتاژ

- Alarm contact 

Conductor cross section max. 2.5 

mm², min. 0.2 mm² 

Insulation rating: min. 250 V AC, 

80 °C 

- USB  برای به روز رسانی ) سرویس رابط کاربر

: ) 

USB Micro-A و USB Micro-B 

-USB for updates (service 

interface) 

USB Micro-A and Micro-B ports 

 Modbus RTUاتصال  -

 PQC  :PQC xxxxxxx-2xمدل 

 0.14 و حداقل  mm² 1.5حداکثر  سیم مقطع سطح
mm² 

 80، در دمای  V DC 50قدرت تحمل عایقی:حداقل 

°C 

-Modbus RTU connection 

PQC version: PQC xxxxxxx-2x: 

Conductor cross section max. 1.5 

mm², min. 0.14 mm² 

Insulation rating: min. 50 V DC, 80 

°C 
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: استاندارد آمریکایی برای اندازه  AWGتوجه : )

 سیم (
0.14 mm² = AWG 26; 0.2 mm² ≈ AWG 

25; 
1.4 mm² ≈ AWG 16; 2.5 mm² = AWG 14 

-Note: 

0.14 mm² = AWG 26; 0.2 mm² ≈ 

AWG 25; 

1.4 mm² ≈ AWG 16; 2.5 mm² = 

AWG 14 

 Design data اطلاعت طراحی

 (ابعاد)قطر ، ارتفاع،عرض -
 

 mm × 144 mm × 70 mm 144ابعاد محفظه  

 × mm × 165 mm 144ترمینالهاابعاد همراه با 
70 mm 

- Dimensions (W × H × D) 

144 mm × 144 mm × 70 mm 

casing 

144 mm × 165 mm × 70 mm 

including connectors 

 نصب و استقرار: -
 

 ابعاد برش محفظه استقرار دستگاه طبق استاندارد
IEC 61554برابر است با 

 138 mm × 138 mm با چهار نگهدارنده در،

 گوشه های محفظه استقرار
 

 Nm 0.4حداکثر نیروی گشتاور برای بستن پیچ باید 

 باشد.

- Mounting 

Front of panel in 138 mm × 138 

mm cutout to IEC 61554, held by 

four retaining lugs at the corners 

of the casing 

Maximum screw tightening torque 

0.4 Nm 

 وزن:
 بندی بسته بدون گرم 770 تقریبا

Weight 

approx. 770 g without packaging 

 محافظت در برابر نفوذ -

 IP40جلوی دستگاه بعد از نصب در تابلو دارای 

 هست
زمانی که همراه با کیت ارتقا محافظت نصب شود 

ارتقا می یابد.پشت دستگاه  IP54درج حفاظت آن به 

هستند و  IP20و ترمینال ها دارای درجه حفاظت 

 .  است EN 60529 همه بر اساس استاندارد

-EN 61010 بر اساس استاندارد  2درجه آلودگی 

1:2011-07 

- Ingress protection 

Front of instrument when mounted 

in cabinet IP40, when mounted in 

cabinet with upgrade kit (Item No. 

20-50015) IP54;rear of instrument 

and terminals IP20; all as per EN 

60529 
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Pollution degree 2 as per EN 

61010-1:2011-07 

 طراحی الکتریکی: -

 EN 61140طبق استاندارد   کلاس حفاظت محفظه، 
حداکثر مقدار مطلق ولتاژ در ورودی اندازه گیری 

 .است   760V acتا 
 

-Electrical design 

Casing protection class I as per 

EN 61140 

Working voltage up to max. 760 V 

AC absolute value at voltage 

measurement inputs 

 ساختار محفظه: -

  UL94 V-0 اشتعال درجه

 

-EN 61010بر اساس  IK06مقاومت به ضربه 

1:2011-07, 8.2.2. 

-Casing design 

Flammability rating UL 94 V-0 

according to casing manufacturer 

 Impact resistance IK06 as per EN 

61010-1:2011-07, 8.2. 

 محصولعمر  -
 

 سال15درجه سانتگراد 25در دمای 

-Service life 

At +25 °C ambient temperature 15 

years 

 ( EMCسازگاری الکترو مغناطیسی)

EMC  طبق استانداردEN 61326-1 

- EMC 

EMC as per EN 61326-1 

 Ambient conditions شرایط محیطی

 محدوده دما -

 C °65+ تا C °20- بین محدوده 
Temperature range- 

 -20° C to +65° C,  

 
 ارتفاع نصب -

 متر از سطح دریا2000حداکثر تاا ارتفاع 

Installation altitude- 

Maximum height above sea level 

2000 m 
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 Measuring system سیستم اندازه گیری

 
 دقت -

 % 1±اندازه گیری ولتاژ و جریان با درصد خطای 

 50/60درجه سانتیگراد و فرکانس 25در دمای و 
Hz 

-Accuracy 

Voltage and current measurement 

±1 % of full scale reading at 50/60 

Hz and 25 °C ambient temperatur 

 گیری عملکرد متوسط -
که این  ms 100سازی مقدار میانگین در  به روز

 ثانیه محاسبه می شود. 1مقادیر میانگین دربازه 

- Averaging function 

Over 1 second, updated every 

100 ms 

 هارمونیک ها -
 

 Lx – Nاندازه گیری از طریق 

 19همه هارمونیک های زوج و غیر زوج تا مرتبه 

- Harmonics 

Measured via Lx – N 

All even and uneven harmonics 

up to the 19th 

 توصیفات دستگاه -3

 عملکرد -1-3

PQC ) Power Quality Control)  یک رله کنترل توان راکتیو می باشد. این رگولاتور مولفه

تاژ )اتصال های توان راکتیو و اکتیو شبکه را با استفاده از مسیر جریان )ترانس جریان( و مسیر ول

ی تعیین ه اندازه گیری ولتاژ( بطور مداوم اندازه گیری می کند. اگر مولفه توان راکتیو از آستان

، بیشتر شود دستورات سوئیچینگ از طریق خروجی سیونکالیبرا در طی مراحل PQC شده در

دستگاه ات در تنظیمهای دستگاه اعمال می گردد.اگر توان راکتیو القایی بیشتر از مقدار تعیین شده 

ه مورد نظر( ،پس از یک تاخیر زمانی قابل تنظیم ، یک یا چند کنتاکت متصل ب  cos φباشد )

PQC  بسته می شود.بنابراینPQC   ،پله  به منظور بازگرداندن توان راکتیو به مقدار مورد نظر

له ها را پهای خازنی را وارد مدار می کند. اگر بار های راکتیو القایی کاهش پیدا کند رگولاتور 

گزینه های مختلفی را برای برنامه ریزی شخصی رگولاتور و   PQCاز مدار خارج می کند.

ی کند. نمای روشن و واضح صفحه نمایش امکان نظارت شخص سازی آن، برای شما فراهم م

( یک cyclic switchingرا بصورت موثر ومناسب فراهم می کند. همچنین چرخه کلید زنی )

له های تجهیزات است ،به این دلیل که  مراقبت می کند تا تمام پ  ویژگی مفید برای افزایش عمر

 ند.خازنی با قدرت یکسان ،بطور مساوی قطع و وصل شو

2-3- Regeneration )بازگشت توان ( 

PQC  به شبکه بازگردد ) بازگشت توان بخشی می باشد. اگر توان اکتیو  4دارای یک تابع کنترل

) PQC ادامه می دهد. زمانی که  کشیده می شودشبکه  از همچنان به تصحیح توان راکتیوی که

که یک منفی پشت آن قرار گرفته  Pاتفاق می افتد، توان اکتیو با علامت  Regenerationپدیده 
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با علامتی که در صفحه رگولاتور ظاهر  Regeneration(. حالت  P-است نشان داده می شود )

 می شود، قابل تشخیص می باشد.

 نصب دستگاه -4

 

 محل مناسب -4-1

و باید در محوطه داخلی ساختمان  .است شده طراحی ثابت حالت در نصب برای PQC رگولاتور

که در برابر آب وهوا محافظت شده نصب شود. قرار گرفتن این رگولاتور در برابر رطوبت 

مجاز نیست. همچنین این دستگاه بصورت عمودی و معمولا بر روی تابلو خازنی نصب میشود 

 بطوری که صفحه نمایش وکنترل رگولاتور برای اپراتور قابل دسترس باشد.
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تنها دارای درجه قرار می گیرد زیرا در داخل تابلو یا محفظه کنترل  PQCپشت رگولاتور 

می باشد.بنابراین حفاظت مناسب در برابر برخورد اتفاقی با اجزا برقدار باید  IP20حفاظت با 

فراهم شود ورگولاتور باید در یک محفظه مناسب نصب شود تا از عدم نفوذ گرد وغبار و آب 

 اطمینان حاصل شود.

 

PQC سوئیچینگ عملیات زیرا شود، نصب مناطق مستعد خطر و زون های خطرناک در نباید 

 دستگاه .شعله ور کند را اشتعال قابل گازهای توانند می که شود می هایی جرقه ایجاد عثبا آن

 کنید. نصب ندارد، وجود غبار و گرد یا گاز انفجار خطر که مناطقی در فقط را

 

PQC  طبق استانداردIEC 61554  138برشی به ابعاد با ، برای نصب در جلو تابلو mm × 

138 mm   .طراحی گردیده است 

 رگولاتور توسط پیچ ونگهدارنده های موجود در گوشه های دستگاه ، نصب و مستقر می گردد.

 رگولاتور : قرار گیری

  آماده سازی : چهار پیچ موجود در گوشه های رگولاتور را در خلاف جهت ساعت

 بچرخانید تا نگهدارنده پشت قاب دستگاه برای نصب آماده شود.

 را در محل نصب طوری قرار دهید که رگولاتر کاملا فضای برش داده  رگولاتور

 شده در تابلو را پر کند .

  قاب جلویی PQC در نگهدارنده پیچ چهار و دهید فشار بدنه تابلو آرامی به  به را 

ساعت محکم کنید ،در  های عقربه جهت در چرخاندن با را های رگولاتور گوشه

نشود. این باعث می شود که اهرم های  Nm 0.4حالی که گشتاور اعمالی بیشتر از 

نگهدارنده موجود در پشت قاب به سمت دیواره داخلی تابلوحرکت کنند تا زمانی که 

 نگهدارنده ها، رگولاتور را به دیواره تابلو محکم متصل کنند.

 

 موراد زیر را مورد توجه قرار داد :برای جلوگیری از حوادث ، باید 

PQC لات موجود قبل از روشن شدن باید مطابق کاربرد مورد نظرش نصب گردد. وتمام اتصا

 انجام شود نآرمینال های مخصوص ت در دستگاه باید توسط 

 اگر در نصب اقدامات احتیاطی فوق الذکر رعایت شود ،خطرات پیش آمده برای زندگی و اعضای

 کاهش پیدا می کند.بشدت  بدن

 

 ، باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد : PQCبرای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد 
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 PQC پوشانده نباید کنار آن و پشت و شود مناسب نصب تهویه فضایی با یک در باید 

 شود.
 .هیچ منبع حرارتی نباید در مجاورت آن قرار گیرد 

  PQC                      .نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار بگیرد                                

 یا و ها دارایی و تجهیزات به رساندن آسیب خطر شود، انجام الذکر فوق احتیاطی اقدامات اگر

 یابد  کاهش شدت به تواند آسیب اعضای بدن می و جانی خطر معرض در گرفتن قرار

 

 اطلاعیه ایمنی مهم 

 برای جلوگیری از حوادث ، موارد زیر باید رعایت شود :

در قسمت جلوی تابلو وصل می گردد این خطر که پپچ های  زمانی که رگولاتور شرکت فراکو

نگهدارنده رگولاتور براثر برخورد با سیم هایی که دچار خطا باشند برق دار شوند وجود دارد. 

 پیچ 4 از یکی با الکتریکی تماس تواند می شود، شل خطرناک ولتاژ یک در سیم یک اگر

کند ، این به معنی آن است که شما نمی توانید به پیچ های نگهدارنده قاب رگولاتور  ایجاد نگهدارنده

دست بزنید چون احتمال دارد که برقدار شده باشند.در موارد بسیار نادر ممکن است که این اتفاق 

 سیب جانی یا صدمه رسیدن به اعضای بدن شود .منجر به آ

به همین منظوردر محل نصب دستگاه ،تمام سیم ها وکابل ها باید به صورت ایمن و یا دسته بندی 

در مهاری باشند تا اطمینان حاصل شود که هیچ سیم یا  رشته سیمی نتواند با پیچ های نگهدارنده 

 ار شدن آنها گردد.رگولاتورارتباط برقرار کند و منجر به برقد

 یا و ها دارایی و تجهیزات به رساندن آسیب خطر شود، انجام الذکر فوق احتیاطی اگراقدامات

 یابد. کاهش شدت به تواند می بدن اعضای آسیب و جانی خطر معرض در گرفتن قرار

 

    اتصالات -5

 اتصالات الکتریکی 1-5

 نصب نمایید. 28و  27 صفحهقشه سیم بندی ارائه شده در رگولاتور را مطابق ن

 

 برای جلوگیری از آسیب دیدگی جانی و مالی دستورالعمل های زیر را رعایت کنید :

هنگامی که رگولاتوردر زمان نصب و یا تعمیر و نگهداری هست ، دستگاه و سیستم  -

 برق باید از منبع تغذیه جدا شود.
جدا شده از برق ، باید از  به منظور جلوگیری از وصل شدن اتفاقی سیستم الکتریکی -

 .شوداستفاده ( Lockoutسیستم قفل کننده )
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 باید از بی برق بودن تمامی ترمینالها اطمینان حاصل شود. -
 متصل می شود. که باشد اتصالی اولین همیشه باید زمین اتصال -
 کرد لمس را آنها نباید و برق دارهستند تغذیه منبع ولتاژ و ولتاژ گیری اندازه ترمینال -

 (!الکتریکی شوک خطر)

 دو هر و AUX تغذیه منبع ترمینال های ،N و L1، L2، L3 گیری اندازه های ترمینال -

وسیله قطع  روی بر کار طول در ( بایدAlarm contacts)  دهنده هشدار ترمینال

 .باشند
 تمام اجزا ی برقدار در مجاورت دستگاه باید پوشیده شوند تا از تماس ناخواسته -

 شود.جلوگیری 
شده  اگر ولتاژ منبع تغذیه و ولتاژ اندازه گیری متصل به رگولاتور از مقادیر مشخص -

در دستورالعمل و آن چیزی که بر روی دستگاه درج شده بیشتر شود ،ممکن است که 

PQC .آسیب ببیند 

محافظت شود.در  250VA ACکند کار 2Aباید توسط یک فیوز AUXمنبع تغذیه  -

 فاده کرد.باید از دو فیوز است L-Lم است ولی در اتصال یک فیوز لاز L-Nاتصال 

 را از سیستم الکتریکی جدا کنیم  باید از یک تجهیز قطع PQCبرای آنکه بتوانیم  -

 کننده استفاده کنیم.

 سطح مقطع کابل های استفاده شده باید متناسب با هدف و منظور ما باشد.  -
ه شدن و باشد تا از پیچ خوردگی ، کشید اندازه کابل ولتاژ تغذیه باید مناسب و اندازه -

 بیرون آمدنش از محل اتصال جلوگیری شود. 

( باید در محل مناسب نصب شود بطوری که CBتجهیز جداکننده ) مثل ایزولاتور یا  -

توسط یک برچسب مشخص شود که  برای کاربر قابل دسترسی باشد و برروی آن

غذیه بتواند برق تمام کابل های منبع تاین تجهیز باید .است PQC این قطع کننده برای

 ولتاژ متصل به رگولاتور را قطع کند.
ها اگراز سیم های رشته ای استفاده شود برای وصل شدن به ترمینال باید از وایرشو -

شو  استفاده کرد. باید اطمینان حاصل شود که هیچ تکه رشته ای از غلاف سیم و وایر

 بیرون نماند.

 شود، ممکن است بطور می انجام دستگاه ترمینال و اتصال های کابل روی بر کار که هنگامی

ند عواقب تصادفی با اجزای برقدار تماس ایجاد شود .اگر این اتفاق رخ بدهد ،ولتاژ موجود می توا

 مرگباری داشته باشد.

 

 این ابزار می تواند بر اثر استفاده نادرست صدمه ببیند.

 سب به ترمینال های مر بوطه متصل شوند.  فقط ولتاژ و سیگنال مشخص و منا -

 سطح مقطع تمامی کابل ها باید مناسب با کاربری مورد نظر باشد. -    

 مشخص شده است. 2انواع کابل های مورد نیاز در فصل  -    
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 PQC د به اگر کابل اشتباه ، ولتاژ یا سیگنال نادرست به ترمینال ها اعمال شود،این امر می توان

 اند.آسیب برس

 

 و دسته بندی شده درایمن  ام سیم ها و کابل ها رشته ای باید بصورتتم PQCدر محل نصب  

 نگهدارنده های پیچ با نتواند سیمی رشته یا سیم هیچ که شود حاصل اطمینان تا باشند مهاری

 .گردد آنها شدن برقدار به منجر و کند برقرار رگولاتورارتباط

 یا و ها دارایی و تجهیزات به رساندن آسیب خطر شود، انجام الذکر فوق احتیاطی اگراقدامات

 .یابد کاهش شدت به تواند می بدن اعضای آسیب و جانی خطر معرض در گرفتن قرار

 

میلیمتر بر انتهای 6اگر از سیم های رشته ای استفاده می کنید باید  وایرشو به طول توجه : 

 سیم قرار دهید.

 

 اتصال زمین 2-5

 هشدار

 برای جلوگیری از حوادث باید به مطالب زیر توجه شود :

 PQCبه بدنه  PEقبل از اینکه هر اتصال دیگری در رگولاتور وصل شود، باید هادی زمین  -

 وصل شود .

اتصالات اندازه گیری  ، AUX تغذیهباید حداقل برابر با بزرگترین فاز PEسطح مقطع هادی  -

زرد یا سبز باشد وظرفیت  PEولتاژ ،رله خروجی یا اتصالت هشدار باشد. رنگ عایق هادی 

جریان دهی هادی مدار های زمین باید با ظرفیت جریان دهی مدارهای برق شبکه سیستم برابر 

 باشد.

رگولاتور باید تعمیر نباید راه اندازی شود و  PQCاگر ترمینال اتصال زمین دستگاه خراب بود ، -

 یا جایگزین شود.

 وصل نشود نباید ازرگولاتور بهره برداری کرد. PQCتا زمانی که هادی زمین به  -

اگر اقدامات احتیاطی بالا انجام شود ، خطر آسیب رساندن به تجهیزات ودارایی ها و یا به خطر 

 انداختن زندگی به شدت کاهش می یابد.

وصل شود. همچنین ترمینال زمین در قسمت پشت بدنه  PQCبه بدنه  همیشه باید PE هادی زمین 

 رگولاتور تعبیه شده است.

 

به شکل سمت راست مشخص شده  EN 60617-2نماد زمین با توجه به استاندارد 

 .است
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 ولتاژ تغذیه 3-5

  : شود محافظت فیوز طریق از بایستی AUX تغذیه دستگاه منبع

2 A slow-blow, 250 V AC (PQC version: PQC xxx240x-xx) 

استفاده   L-Lباشد، اما اگر از یک اتصال  L-Nزمانی یک فیوز لازم است که برق از یک اتصال 

 شود،باید دو فیوز نصب شود.

 .کرد جدا الکتریکی سیستم ازرا بتوان  PQC اتصالات تا شود نصب باید کننده قطع دستگاه یک

 اده شده است.نشان د 5-7نمودارهای اتصال زمین  در بخش 

 

 برای پرهیز از خطرات رعایت نکات زیر الزامیست:

 5-1توجه به دستور العمل ایمنی موجود در بخش - 

 وصل کردن منبع ولتاژ تغذیه طبق روشی که در دستور العمل آمده است،باید انجام شود. -

از نباید بیش از حد مج AUXحداکثر ولتاژ عملیاتی مشخص شده بر روی ترمینال منبع تغذیه  -

 ، اطلاعات فنی (2)  بخش موجود در دستور العمل باشد.

 بطور است ممکن شود، می انجام دستگاه ترمینال و اتصال های کابل روی بر کار که هنگامی

 عواقب تواند می ولتاژموجود بدهد رخ اتفاق این اگر. شود ایجاد تماس برقدار اجزای با تصادفی

  .باشد داشته مرگباری

 

کابل ها و هادی  زمین باید بطور دایمی به رگولاتور متصل باشند. یعنی اتصالات پلاگین برای 

 آنها ها مجاز نمی باشد مگر اینکه این نوع اتصالات همراه با خود دستگاه عرضه شده باشد.

باید بین خط منبع تغذیه و رگولاتور قرار   یک دستگاه جداکننده خارجی مثل کلید یا ایزولاتور

نصب شود و همچنین باید بتواند که تمام کابل های متصل  PQCبگیرد. این وسیله باید در نزدیکی 

را در صورت نیاز از سیستم برق شبکه جدا کند.این تجهیز جداکننده باید متناسب  AUXبه ترمینال 

مطابقت داشته باشد و برروی  IEC 60947-3و  IEC 60947-1با کاربرد باشد و با استانداردهای 

است. این تجهیز نباید هادی  PQC توسط یک برچسب مشخص شود که این قطع کننده برای آن

 های زمین را قطع کند.
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 اندازه گیری ولتاژ 4-5

تم اندازه می تواند از یک ، دو یا سه فاز سیس   ;PQC( 9بسته به نوع دستگاه ) نگاه کنید به بخش 

دیگر را انجام دهد.ورود ی های اندازه گیری ولتاژ از طریق مقاومت بالا با یک ACگیری ولتاژ 

 را ندارد. DCارتباط الکتریکی دارند .این رگولاتور قابلیت اندازه گیری ولتاژ 

 ند.طراحی شده ا V AC 690 – 100برای شبکه های  PQCورودی های اندازه گیری ولتاژ 

 کند. گیری اندازه x / 100 V ترانسفورماتور از استفاده با را متوسط ولتاژ رگولاتور می  تواند

در مدارهای اندازه گیری ولتاژ ،حفاظت اضافه جریان ضروری نیست ولی باید از کابل های 

 مقاوم در برابر اتصال کوتاه استفاده شود.

 

 

 خطرات رعایت نکات زیر الزامیست:برای پرهیز از 

 5-1توجه کردن به دستور العمل ایمنی موجود در بخش -

 بطور است ممکن شود، می انجام دستگاه ترمینال و اتصال های کابل روی بر کار که هنگامی

 عواقب تواند می ولتاژموجود بدهد رخ اتفاق این اگر. شود ایجاد تماس برقدار اجزای با تصادفی

 باشد داشته مرگباری

خطر آسیب رساندن به  رعایت شود 2-1اگر دستورالعمل های بالا و اقدامات ذکر شده در بخش

 افراد و تجهیزات کاهش می یابد.

 

   رگولاتور با قابلیت اندازه گیری ولتاز از یک فاز

 7-5همان طوری که در شکل بخش  Nو   L1برای اندازه گیری ولتاژ تکفاز ، ترمینال های 

       نمایش داده شده است متصل می شوند

 فاز3رگولاتور با قابلیت اندازه گیری ولتاز از    

نمایش داده  7-5همان طوری که در شکل   N و  L1 ,L2 , L3فاز ، ترمینال3برای اندازه گیری 

 به درستی متصل شوند. L3و   L2, L1. توالی فاز  شده است متصل می شوند

 استفاده N و L1 های پایانه تنها شود، استفاده فاز تک گیری اندازه برای فاز 3 دستگاه یک اگر

 از تا کنید وصل N ترمینال به را L3 و L2 ترمینالهای که است لازم مورد، این در. شود می

 شود. جلوگیری اشتباه اندازه گیری
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 اندازه گیری جریان 5-5

ا آمپر طراحی شده است که این آمپر توسط ترانس جریان ب 1یا  5برای جریان   PQCرگولاتور 

اندازه  می تواند را ACقابل تامین است. این دستگاه فقط جریان   x / 1 Aیا  x / 5 Aنسبت تبدیل 

یان می تواند یک ، دو یا سه جر PQCمشاهده شود ( ،  9گیری کند. بسته به مدل دستگاه ) فصل 

AC .را اندازه گیری کند 

 

 

اگر مدارهای ترانس جریان قطع شوند خطر انفجار ، شوک الکتریکی ، سوختگی یا آسیب 

 دیدگی وجود دارد.علاوه بر این امکان آتش سوزی نیز وجود دارد.

 :الزامیست زیر نکات رعایت خطرات از پرهیز برای

  1-5توجه به دستور العمل  ایمنی بخش در بخش -  

 باید به قسمتی که مشخص شده وصل گردد.ورودی اندازه گیری جریان  - 

 CTطرف ثانویه ترانس جریان  نباید مدار باز شود . به همین دلیل برای وصل یا قطع کردن   - 

 اتصال کوتاه شود.  CTباید سمت ثانویه  به رگولاتور ،حتما

 ربطو است ممکن شود، می انجام دستگاه ترمینال و اتصال های کابل روی بر کار که هنگامی

 عواقب تواند می ولتاژموجود بدهد رخ اتفاق این اگر. شود ایجاد برقدار تماس اجزای با تصادفی

 .  باشد داشته مرگباری

آسیب رساندن به خطر  رعایت شود 2-1گر دستورالعمل های بالا و اقدامات ذکر شده در بخشا

 .یابد می کاهش افراد و تجهیزات

 

باید قبل از قرار گرفتن  در سرویس تا جایی که امکان  CTپیچ های اتصالات متعلق به مدار 

 دارد محکم بسته شوند.

یابد ومتعاقبا  بستن محکم این پیچ ها باعث می شود که خطرا ت ناشی از باز شدن اتصالات کاهش

 زدن کاهش یابد و جرقه خطرات قوس

باشد ،این ترمینال باید اگر یک ترمینال زمین در قسمت ثانویه ترانس جریان در نظر گرفته شده 

 به هادی زمین متصل گردد.

 در کل توصیه می شود که مدارهای ثانویه ترانسفورماتور جریان به زمین وصل شوند.
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 کنید : رعایت را زیر موارد باید اطمینان قابل و ایمن عملکرد از اطمینان برای

از قرار دادن ترانسفورماتور جریان در حالت اضافه بار خودداری کنید. حداکثر جریان مجاز  -

6 A AC  است. 

است. این مقادیر باید طوری باشند که اطمینان   A 10حداکثر پیک جریان گذرا هم  همچنین 

 حاصل شود که به دستگاه آسیب نرسد.

 

 انجام عملیات گرم شوند.ترمینال های دستگاه  میتوانند در طول 

یک بر روی ترمینال هایش باید  انجام فعالیتبرای  ، PQC کار کردن وعمل کردنبعد از 

 کاهش یابد . زمانی فرصت دهیم تا دمای آنها

 با رعایت نکات بالا از سوختگی جلوگیری میشود.

 

   رگولاتور با قابلیت اندازه گیری جریان از یک فاز

( توسط یک ترانسفورماتور جریان  از شبکه جدا شده و به رگولاتور  Lجریان در فاز مورد نظر) 

 متصل می شود تا اندازه گیری شود.

 است، شده داده نشان (27صفحه (2 شکل در اتصال نمودار در که همانطور L1-S1-S2 های پایانه

 .شوند می متصل

   فاز3رگولاتور با قابلیت اندازه گیری جریان از 

 از طریق ترانسفورماتور جریان  اندازه گیری می شود. L3و L2 , L1جریا ن های فاز

 ببینید. را گیری اندازه محدوده برای فنی، اطلاعات ،2 بخش

نشان داده  3شکل  همانطور که در باید L3 - S1 - S2 و L1 - S1 - S2، L2 - S1 - S2 های پایانه

 هم باید درست نصب شود.توالی فاز ها  شده است وصل شود و

 

ولت و بیشتر، مدار ثانویه ترانسفور ماتور جریان را ارت  1000در شبکه هایی با ولتاژ نامی  

 کنید.

 جریان به زمین متصل شوند .ه می شود که مدار ثانویه تراسفورماتورهای در کل توصی  
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ن به باشند، امکان آسیب رسیدولت و یا بیشتر زمین نشده  1000اگر شبکه هایی با ولتاژ نامی 

 دستگاه وجود دارد.

ک فاز، امکان تشخیص فاز کنترل بصورت اتوماتی3در رگولاتور هایی با قابلیت اندازه گیری 

 وجود ندارد.

 

 )خروجی های رگولاتور(  خروجی پله ها 6-5

 

 برای پرهیز از خطرات رعایت نکات زیر الزامیست :

 5-1بخش در موجود ایمنی العمل دستور به توجه -

 اتصالات خروجی رگولاتور باید طبق دستور العمل نصب شود. -

ولتاژ موجود بر روی خروجی رگولاتور ها نباید بیش از مقدار مشخص شده در دستور العمل   -

 باشد.

 بطور است ممکن شود، می انجام دستگاه ترمینال و اتصال های کابل روی بر کار که هنگامی -

 عواقب تواند می ولتاژموجود بدهد رخ اتفاق این اگر. شود ایجاد تماس برقدار اجزای با تصادفی

 .  باشد داشته مرگباری

 به رساندن آسیب خطر شود رعایت 2-1بخش در شده ذکر اقدامات و بالا های دستورالعمل اگر

 .یابد می کاهش تجهیزات و افراد

 

 کنید : رعایت را زیر موارد باید اطمینان قابل و ایمن عملکرد از اطمینان برای

 شود.بیشتر  A AC 3نباید از    Q12تا  Q1 جریان هر کدام از خروجی های رگولاتور از  -

  A AC 10موجود در قسمت خروجی رگولاتور، جریانش نباید بیشتر از  Pاتصال مشترک   -     

 باشد.

 احتمالی جلوگیری می کند.رعایت این مقررات و توصیه ها از خطر ات و صدمات 

 

 .توانند در طول انجام عملیات گرم شوند ترمینال های دستگاه  می   

ک زمانی کار کرد،برای کار کردن بر روی ترمینال هایش باید ی PQCبعد از از این که  -

 کاهش یابد .فرصت دهیم تا دمای آنها 
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 با رعایت نکات بالا از سوختگی جلوگیری می شود.

 

ایر فها از طریق یک تقویت کننده جریان ) آمپلی نوازده پله ، خازازنوع د   PQCرگولاتوردر 

 (به رگولاتور متصل می شوند.

شده  نشان داده  7-5بخش  در شکل P و همچنین Q12 تا Q1اتصالات خروجی رگولاتور از 

 است .

 برای تغذیه مشترک سایر خروجی های رگولاتور مورد استفاده قرار می گیرد. Pترمینال 

 اگر از تمام خروجی های رگولاتور استفاده نشود ، توصیه می شود که خروجی های به ترتیب

گر از اشماره  به خازن ها متصل شوند و بین خرو جی ها استفاده شده فاصله نیافتد. بطور مثال 

 یافتد.ناستفاده شود و فاصله ای به این رله ها  Q7تا  Q1توصیه می شود از پله استفاده کردیم 7
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 PQCاتصالات  نمودار 5-7
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 راه اندازی رگولاتور -6

 

 : داد قرار توجه مورد را زیر موراد باید ، حوادث از جلوگیری برای

 PQC شود نصب العمل آنو دستور  کاربرد با باید مطابق شود، روشن اینکه از قبل. 

 تمام اتصالات موجود باید به دستگاه وصل شوند و اتصال زمین هم باید به رگولاتور متصل شود. 

قبل از راه اندازی باید اطمینان حاصل شود که ترمینال های برق دار دستگاه دیگر نمی توانند 

 لمس شوند. 

عملیات در معرض تماس قرار اگر ترمینال های دستگاه و کابل های اتصال دستگاه در طول 

 گیرند، خطر برق گرفتگی وآسیب  ناشی از تماس تصادفی وجود دارد.

 به رساندن آسیب خطر شود رعایت 2-1بخش در شده ذکر اقدامات و بالا های دستورالعمل اگر

 .یابد می کاهش تجهیزات و افراد

 

 عملکرد آلارم 1-6

دستگاه را می توان به رله های هشدار که متصل به سیگنال های آلارم های بوجود آمده در داخل 

 شامل تواند می دهنده هشدار های سیگنال کنتاکتورهایی با ولتاژ دلخواه هستند نصب کرد. این

 دستگاه خطا های یا و آلارم های محدودیت تنظیم ، های ورودی وضعیت وضعیت، های سیگنال

 باشد.

انتخابی و با توجه به نیاز ، تنظیم کرد که این موارد می آلارم های دستگاه را می توانیم بطور 

تواند شامل اعمال محدودیت برای پارامترها باشد یا می تواند خطاهای پیش آمده برای عملکرد 

 توضیح داده شده است. 3-5-8خود دستگاه باشد. نحوه ی تنظیم آلارم ها در بخش 

 نشان داده شده است. 7-5دار بخش ونحوه اتصالشان در نموآلارم  bو  aترمینال های 

 فهرست آلارم ها و پیام ها 1-1-6

 

PQC  نمی تواندcos φ  را به مقدار

 مطلوب برساند

· cos φ – alarm 

 

ولتاژ انداز گیری شده پایین تر از حد مجاز 
 است .

· Under voltage 

 

پایین  mA 15جریان اندازه گیری شده از 

 تر است .
 

· Undercurrent 
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جریان اندازه گیری شده بیش از حد تعین 
 شده می باشد .

· Overcurrent 

 

THDI اعوجاج هارمونیکی کل ( از حد(

 تعیین شده بالاتر است.

· THDI 

 

تعداد دفعات سوئیچینگ برای خازن ها از 
 بیش از حد مجاز است.

· Switching cycles 

 

هارمونیک ولتاژ بیش از حد تعین شده 
 است.

· V harmonic 

 

جریان هارمونیک بیش از حد تعین شده 
 است .

· I harmonic 

 

توان پله خازنی از مقدار تعیین شده کمتر 
 است .

· Zero stage (dud) detected 

سیکل قطع  شده  ¼منبع تغذیه بیش از 
 است .

· Voltage blackout detected 

 

در حین راه اندازی اولیه رگولاتور قادر به 
 شناسایی اتصالات نیست.

· Connection not identified 

 

 پله ها شناسایی نشده است
· Stages not identified 

 

 

 اقدامات ایمنی قبل از راه اندازی 2-6

توصیف شده است و رعایت دستور العمل  5پس از انجام تمام مراحل نصب همانطور که در بخش

 شروع به کار کند.  PQCهای ایمنی ذکر شده ، منبع تغذیه باید وصل و 

3-6 Functional checkout 

روشن شود.ابتدا نور پس  PQCهنگامی که برق وصل می شود ، چند ثانیه ای طول می کشد تا 

ی مآماده انجام عملیات  PQCمشاهده  می شود و حدود پنج ثانیه بعد  LCDحه نمایش  زمینه صف

می تواند با  PQCنمایش داده می شود و  LCDشود. اطلاعات  مورد نظر بر روی صفحه ی 

 . استفاده از کلیدها کار کند
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 پیکر بندی 4-6

PQC ر طوری پیکر بندی شده است که می توان با استفاده از کلید های موجود در آن و حرکت د

 .منوی رگولاتور تنظیمات مورد نظر را اعمال کرد

 راه اندازی اتوماتیک 5-6

انتخاب کنید و سپس  (  Initial start-upدر بخش منوی راه اندازی اولیه ) Detectionاگر 

شناسایی  مرحله خودکار طور را تایید و ادامه دهید، رگولاتور به Stage + connectionحالت 

 (18) شکل  .دهد می انجام را اتصال شناسایی ظرفیت پله ها و

 

 شناسایی اتصال خودکار 6-5-1

 Continueزینه گ start-upزمانی که برای اولین بار ولتاژ به رگولاتور وصل شود و در بخش 

تور انتخاب شود، رگولاتور بصورت اتوماتیک فرایند شناسایی را انجام می دهد یعنی خود رگولا

یند تور موفق نشد فرا. اگر رگولاجریان و ولتاژ را شناسایی می کندبطور خودکار زاویه فاز 

 که نیزما نجام دهد، فرایند تنظیمات باید در خودکار بطور شناسایی را به علت ناپایداری شبکه

 به را(  اتصال نوع)  فاز زاویه توانید می شما ضمن در. شود تکرار است شده پایدار شبکه

 اتصالات رزی جدولدر(. کنید مراجعه 1-8 بخش به)  کنید وارد رگولاتور در هم دستی صورت

 است شده پشنهاد جریان ماتور ترانسفور اتصال برای مناسب
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 های متصل شدهشناسایی اتوماتیک خازن  6-5-2

رگولاتور پله های بانک خازنی را نیز  پس از انجام فرایند شناسایی اتصالات بطور اتوماتیک ،

(. در طول انجام تنظیمات  و شناسایی، تمام پله ها چندین  c/kبصورت خودکار شناسایی می کند)

چندین دقیقه مرتبه قطع و وصل می شود تا توالی پله ها مشخص شود که ممکن است این فرایند 

 طول بکشد.

  های ذخیره شده را در  فواصل زمانیپارامتر  PQC در هنگام کار عادی ، بعد از انجام تنظیمات ،

 zero بررسی می کند . اگر یک پله خازنی دچار مشکل شود رگولاتور این را بعنوان حالت 

stage له هایی که دچار اشکال شناسایی کرده و دیگر در فرایند کنترلی استفاده نمی شود.تمام پ

بررسی شوند. اگر یک پله خازنی  بار دیگرشده اند  پس از زمان معینی دوباره وصل می شوند تا 
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بعد از مدتی آن را شناسایی می کند و آن را در فرآیند  PQCیا یک فیوز معیوب جایگزین شوند،

تنظیمات مجدد صورت  ،کنترل دوباره مورد استفاده قرار می گرد. ما توصیه می کنیم که دوباره

 گیرد.

 تمام بین خازن جریان ،تغذیه شود موازی ترانسفورماتور چند از ضعیف ولتاژ شبکه اگر

ننده کجمع  ترانسفورماتورهای طریق از گیری اندازهریان ج اگر.شود می توزیع ها ترانسفورماتور

خازنی  پله های که زمانی PQC توسطشده  گیری اندازه جریان در تغییر نشود، انجام جریان

 شناسایی فرآیند در اشتباه باعث است ممکن این امر که است، کوچک بسیار شوند، می سوئیچ

 عملکرد شرایطی چنین در که کنیم می توصیه بنابراین .شود بانک خازنیپله های  اتوماتیک

 زیری برنامه دستی صورت به مناسب پارامترهای و شود فعال غیر خازنیپله  شناسایی اتوماتیک

 شوند.

 c/k)محاسبه پاسخ جریان )  6-5-3

 

 که داریم :

AI  =.پاسخ جریان )میلی آمپر( که باید تنظیم شود 

Q = وارظرفیت کوچکترین پله خازنی برحسب 

V  = خازندر محل نصب ولتاژ 

K =  نسبتCT )جریان اولیه به ثانویه( 

تید در جدول اگر مقادیر  پله ها یا جریان ترانسفور ماتور جریان و یا ولتاژ نامی سیستم را نتوانس

 باید از فرمول موجود در بالا استفاده کنید. c / k پیدا کنید، برای محاسبه 
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 شرح منو -7

 

     

 
 کلید

 توضیحات
بازکردن منوی 

 فرعی
 عملکرد کلیات PQC بالا پایین

 

 دستور های زیر با کلید های زیر انجام می شود:

 

PQC شوند می انتخاب اصلی منوی طریق از که کرد اجرا زبان سه در توان می را   

(Intial strat-up →language)  توضیح داده شده است. این رگولاتور  8-1که در بخش

 دارای سه زبان می باشد که عبارت اند از :

 انگلیسی -

 آلمانی -

 فرانسه -

 آیکون کلید عملکرد

 قبلبرگشت به -
 

Escape  

 
 ادیر پارامتر انتخاب شدهافزایش مق -
 در را منو های آیتم از دیگر یکی انتخاب   -

   بالا

 
Up  

 
 مقادیر پارامتر اتخاب شدهکاهش  -
یکی دیگر از آیتم های منو در انتخاب   -

 پایین 

 
Down  

همراه با ثبت  برگشت به مرحله قبل-
 تغییرات

 انتخاب و تایید گزینه-

 
Return/Enter  

 
 راهنمایی-

 
Help  
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 سطح های مراحل:

 : آبی  1سطح 

 : بنفش 2سطح 

 : سبز 3سطح 

 : خاکستری 4سطح 
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 منوی اصلی -8

 کنید : انتخاب اصلی منوی از توانید می را زیر منوهای فرعی

· PQC overview 

· Control diagram 

· Manual control (password protected) 

· Settings (password protected) 

· Info / status 

· Initial start-up (password protected) 

. About PQC… 

 

 

 

     

 
 کلید

 عملکرد PQC overview انتخاب انتخاب بازکردن منوی فرعی -
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 PQC  (Intial strat-up )راه اندازی اولیه  8-1

 

 انتخاب زبان 8-1-1

 

 :باشند می تغییر قابل زیر پارامترهای شود، می اندازی راه PQC که هنگامی

 آلمانی ،انگلیسی )پیش فرض کارخانه( ،فرانسوی( :  Languageزبان )

 300الی  1رنج ترانسفورماتور ولتاژ: 

 7000الی  1رنج ترانسفورماتور جریان : 

 Stage + Connection, Stage, Connection or Manualتشخیص: انواع 

 :  ( Detectionاندازی )توضیح انواع حالات راه 

Stage + Connection: 

PQC  به کنید )نگاه دهد مي را بصورت اتوماتیک نجام پله ها و تشخیص اتصالدر این حالت 

 (18 شکل

Stage: 

 تشخیص اتصالرا بطور اتوماتیک انجام می دهد. ولی  تشخیص پلهفرآیند  PQCدر این حالت ، 

 (.22و 21 شکل به کنید نگاه) شود تنظیم دستی صورت به باید

Connection: 

باید  پله هارا بطور اتوماتیک انجام می دهد . ولی  تشخیص اتصالفرآیند  PQCدر این حالت ، 

 ( 20و  19بصورت دستی تنظیم شود ) نگاه کنید به شکل 

Manual: 

باید بصورت دستی تنظیم شود.) نگاه  پله ها و اتصالاتپارامتر ها متعلق به در این حالت تمام  

 ( 24و 23کنید به شکل 

 

     

 
 کلید

- 
تایید کردن زبان و برگشتن 

 به پارمتر انتخابی
انتخاب 

 زبان
 انتخاب زبان

برگشتن به 
 منوی اصلی

 عملکرد
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 نمایش انواع راه اندازی ها و منو های فرعی آن :

 

     

 
 کلید

 تایید -
 انتخاب کردن -

دن کاهش دا -
 مقدار

 اتنخاب کردن -
دادن  افزایش -

 مقدار

برگشتن به 
 منوی اصلی

 عملکرد
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 2 جدولباید مطابق با ستون دوم )محل اتصال (   24و22انواع اتصال  نشان داده شده در شکل 

 باشد.

 راه اندازی 8-1-2

 خازنی پله های دوم، مرحله در. شود می تعیین فاز زاویه کمک با اتصال نوع اول، مرحله در

 شوند. می شناسایی متصل
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 ،Enter کلید دادن فشار با می شود. داده نشان نتایج خازن، تشخیص پله های مرحله تکمیل از پس

 را نمایش می دهد. PQC overview نمایش ، صفحه

 

انجام نشود،  شود یا اگر فرآیند راه اندازی با موفقیت داده فشار اندازی راه لغو برای ESC کلید اگر

اشد بنمایش داده می شود. در این حالت رگولاتور قادر به کنترل صحیح نمی  (error )پیام خطا 

 و راه اندازی اولیه ) بصورت اتوماتیک یا دستی( باید دوباره انجام شود.

  2-8 PQC overview (ات لیکPQC ) 
*  ارهست با شده مشخص فاز را داشته باشند ، فاز3در رگولاتورهایی که قابلیت اندازه گیری از 

 صفحه  در 29 شکل به کنید نگاه) کند می استفاده کنترل برای رگولاتور که است فازی همان

 ظاهر overview PQC صفحه باشد، شده تکمیل اتوماتیک اندازی راه روش که هنگامی .(44

قط فمنوی اصلی دوباره نمایش داده می شود. در رگولاتور هایی که  ESCشود.با فشردن کلید  می

 برای PQCبه عنوان فازی است که  L1قابلیت اندازه گیری از یک فاز را دارند ، همیشه فاز 

 ( 30و 28کنترل از آن استفاده می کند. )نگاه کنید به شکل 

     

 
 کلید

- 
نمایش هر صفحه 

 به نوبت
- - 

منوی برگشتن به 
 اصلی

 عملکرد
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 شده داده نمایش پارامترهای 1-2-8

 

 cos φ  :ای لحظه مقدار نمایش cos φ 

V/∆V  :∆V  / ولتاژ فاز Vفاز به زمین ولتاژ  

Pنمایش مقدار لحظه ای توان اکتیو      : 

Qنمایش مقدار لحظه ای توان راکتیو     : 

Iنمایش مقدار لحظه ای جریان       : 

 ( L1, L2 and L3فاز) 3مجموع تمام :     ∑

  (تکفاز بود، مجموع فاز ها با فرض کردن این که بار متقارن است انجام می شود  PQC) اگر 

Regeneration توان است. بازگشتاکتیو نشان دهنده : مقدار منفی توان 

Alarm :شده های شناساییم نمایش آلار 

 

 

 .وضعیت لحظه ای تمام پله ها را نشان می دهد capacitor stages statusصفحه 
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 پله( : 6، وضعیت پله های خازن ) تکفاز ، 30توضیح شکل 

 پله های ثابت خازن هستند: ( Stages 1 and 2)  2و 1پله 

 این پله بصورت اتوماتیک عمل می کند ولی الان قطع است .: (Stage 3) 3پله 

ی پله ها بصورت اتوماتیک عمل می کنند و الان هم وصل ماین : ( Stages 4 to 6) 6تا  4پله 

 باشند.

 پله ( :12، وضعیت پله های خازن )سه فاز ،  31توضیح شکل 

 پله های ثابت خازن هستند:( Stages 1 and 2)  2و 1پله 

 این پله بصورت اتوماتیک عمل می کند ولی الان قطع است .:  (Stage 3) 3پله 

این پله ها بصورت اتوماتیک عمل می کنند و الان هم :(  Stages 4 and 5,6) 6و5و  4پله 

 وصل می باشند.

 این پله ها به خازن متصل نمی باشند.: (Stages 7 to 12) 12تا  7پله 

 (Control Diagram) نمودار کنترل 3-8

رل تکنترلی که انتخاب شده است را نشان می دهد) مشخصات کن مشخصه ، منحنی کنترل نمودار

 همچنین نمایش لحظه ای نقطه کارو اکتیو ( 

 مقیاس 1-3-8

 ظرفیت کوچکترین پله می باشد. 3/2نشان دهنده  yحد مقیاس بر روی منحنی 
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 کلید

 بزرگنمایی کوچک نمایی - اطلاعات اضافی
برگشتن به منوی 

 اصلی
 عملکرد

 

 کنترل نمودار روی بر بزرگنمایی بزرگ نمایی

 کوچک نمایی بر روی نمودار کنترل نماییکوچک 

 اطلاعات اضافی
 آورده می شود:نمودار همراه باپارامترهای زیر 

cos φ  ،محدودیت L  انتقال موازی ،PS و ضریب بزرگنمایی 

 

 

 

 

 ( Manual controlکنترل دستی ) 8-4

 

قطع و وصل  پله ها بصورت دستی می تواند منجر به جبرانسازی بیش از حد بشود که این 

امر می تواند باعث بروز رزونانس ،اضافه ولتاژ در شبکه و آسیب رسیدن به پله های خازنی 

 شود.   
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 و رزونانس های حالت بر بایدکنترل می شوند،  PQCدرشبکه هایی که خازن های آنها بوسیله   

 .نظارت شود،  عمل می کنندبوجود آمده در زمانی که خازن ها بصورت دستی  ولتاژ هاضاف

ی ماز آسیب رسیدن به پله های خازنی و بارهایی که به شبکه وصل هستند جلوگیری  نظارتاین 

 کند.  

 

 زمانی که  کنترل دستی در منوی اصلی انتخاب می شود ، منوی فرعی زیر ظاهر می شود :

∆Q power : توان مطلوب نیاز است: توان جبرانی که هنوز برای رسیدن به ضریب ارمقد 

ر صورتی که شبکه به خازن نیاز داشت) یعنی شبکه سلفی بود ( بصورت مثبت نمایش داده د -

 می شود

ر صورتی که شبکه به سلف نیاز داشت ) یعنی شبکه خازنی بود ( بصورت منفی نمایش داده د -

 می شود.

Available Q power :  اده قابل دسترسی که می توان برای جبران سازی از آن استفتوان راکتیو

 .کرد
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 کلید

 عملکرد - انتخاب انتخاب تنظیم /انتخاب -

 

Manual Control: که این گزینه فعال شد، گزینه  هنگامیContinue  را انتخاب کنید. پس از

   می شود.نشان داده (  Stages submenuپله ها) منوی آن

Switch out stages :  این گزینه تمامی کلید های پله های خازنی را که داخل مدار هستند را

 باز می کند.

 

 منوی پله ها 1-4-8

 صورت که به) اهتوان خازنی پله  ،((ON / OFF وضعیتشان و( 12-1) پله ها تعداد منو این

 یم نشان را شده پله ها انتخاب سوئیچینگ تعداد و( شود می شناسایی دستی طور به یا خودکار

  دهد.

 

     

 
 کلید

- 
وارد کردن یا 
 خارج کردن پله

 انتخاب پله انتخاب پله

برگشتن به منوی 

Manual 
Control 

 عملکرد
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No.  Stat. (Status)  Q(var)  
Switching 
cycles 

شماره پله  [1…12] 
ON / OFF / [x 

seconds]  
 توان تصحیح پله 

تعداد 

سوئیچینگ 

 پله ها

 

ON:  بصورت دستی  پله

 وصل میشود

OFF:  پله بصورت دستی

 قطع میشود

[x seconds]: باقی زمان 

 دوباره خازنی پله تا مانده

 زمان) شود روشن بتواند

خازن دشارژ  ) 

This is the 3-phase 

stage corrective 

power 

 

 

 

ز اینکه را قطع می کنید ، این اقدام بسرعت انجام می شود. ولی قبل ازمانی که کلید پله خازنی 

 عکوسم شمارش کلید را دوباره وصل کنید باید منتظر باشید تا زمان دشارژ خازن سپری شده باشد.

ازنی خشود. تا این زمان سپری نشود پله  می داده نشان وضعیت ستون در مانده باقی تخلیه زمان

نید اگر تا قبل ازاتمام شمارش معکوس زمان ،اقدام به وصل کردن پله ک نمی تواند روشن شود.

 پیغام

Not possible(. این پله تا زمانی که زمان دشارژ سپری نشود بطور 40می شود)شکل ظاهر

 اتوماتیک وصل نمی شود.
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 ( Settingsتنظیمات ) 5-8

 زیر می باشد.منوی تنظیمات از منوی اصلی انتخاب می شود و شامل منوهای فرعی 

 مشاهده شود ( 8-5-1پروفایل  )در بخش  5( :  Control profilesپرو فایل های کنترل )

ا و پله های خازنی ،تنظیم محدودیت ها،مدیریت آلارم ها ، ضمیمه ه ( : Generalمنوی کلی )

 گسترش

ه ها، پاک کردن توالی پل  PQCتنظیمات مجدد ( :  Factory settingsتنظیمات کارخانه )

  

     

 
 کلید

- 
باز کردن 
 منوی فرعی

 عملکرد برگشتن به منوی اصلی انتخاب انتخاب
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 تنظیم قابل کنترل های پروفایل 1-5-8

 

ارای د. این رگولاتور کرد ویرایش و انتخاب جداگانه صورت به تواند می را کنترل پروفایل پنج

 تنظیمات پیش فرض زیر می باشد :

 

Profile  1 2 3 4 5 

ضریب قدرت 

  مطلوب

)Target cos φ) 

0.92 

ind 
1.0 1.0 

0.92 

ind 

0.96 

cap 

 انتقال موازی

Parallel shift 
-1.0 0.0 +1.0 -1.0 -1.0 

 محدود سازی

Limitation 
+1.0 off off off off 

 تاخیر در وصل

Switching delay 
45 sec 45 sec 45 sec 45 sec 45 sec 

 فاز

Phase 
L1 L1 L1 L1 L1 

 

 کاربرد های پروفایل های کنترل  2-5-8

Profile 1 :منحنی مشخصه کنترل ایده آل برای تمام شبکه های مصرف کننده را توضیح می دهد 

 شبکه القایی استکه در آن 

Profile 2: میانگین آن در ای که کننده مصرف های شبکه برای مناسب cos φ = 1 می دست به 

 .آید

Profile 3:  مناسب برای شبکه های مصرف کننده ای که در آنcos φ  است اما  1نزدیک به

 لازم است از جبران سازی اضافی جلوگیری شود.
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Profile 4 شرح داده شده  1: مناسب برای شبکه های مصرف کننده ، همانطور که در پروفایل

وان بعن )ی را دارد. است، اما با این تفاوت که شبکه امکان تولید برق بصورت دایمی یا مقطع

 (CHPمثال واحد های 

Profile 5شبکه  : مناسب برای شبکه های تولید کننده ، مثل توربین های آبی یا بادی ، که در آن

 خازنی است.

 

 

     
 کلید

 عملکرد تنظیمات کنترل انتخاب انتخاب فایلتنظیم پرو -
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 کلید

- 
برگشتن به پارامتر 

 انتخابی
انتخاب کردن 

 پارامتر

انتخاب 
کردن 
 پارامتر

 اتخاب پروفایل
 )نه/ بله (ذخیره کردن

 عملکرد

  

 

     

 
 کلید

- 
 به برگشتن

 انتخابی پارامتر
کاهش 
 -مقادیر

افزایش 
 مقادیر+

 پروفایل انتخاب
 کردن ذخیره( بله /نه)

 عملکرد

  

 ( 0.01سلفی ) با گام های  0.80خازنی تا   0.90( : از Target cos φضریب قدرت مطلوب )

 ( 0.5) با گام های  4.0+تا  2.0-(: از  Parallel shift انتقال موازی)

 (OFFو خاموش ) ( 0.5 های گام با)  2.0+تا  2.0-( : از  limitionمحدود سازی )

 ثانیه  1ثانیه با گام   500تا  5(: از  Switching delayتاخیر در وصل )

 : انتخاب فاز کنترل.L3و L1   ،L2(:  Phaseفاز ) 

د پروفایل کنترل را فعال می کند ) تنها یک پروفایل می تواند فعال باش (:  Activeفعال سازی )

.) 

 (: تغییرات در پروفایل کنترل را ذخیره می کند. Saveذخیره سازی )

 ( cos φتنظیم ضریب توان مطلوب ) 1-2-5-8

تنظیم  0.01خازنی با گام  0.90سلفی تا   0.80مقدار ضریب توان مطلوب را می توان بین 

 کرد.

 قابل مشاهده است. 45و  44نحوه عملکرد این  تنظیم در شکل 

اگر اندازه گیری های رگولاتور در محدوده نشان داده شده ) هاشور نخورده (  واقع باشند. هیچ 

گردد و در صورتیکه در داخل محدوده هاشور خورده باشند، رگولاتور پله ای وارد و یا خارج نمی 

سعی در رساندن مقادیر اندازه گیری شده به ناحیه مجاز با کمترین تعداد قطع و وصل ها می 

 نماید.
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 رفتار رگولاتور در هنگام برگشت توان )عوض شدن جهت توان راکتیو ( نشان داده45در شکل 

ط مشخصه باند عملیاتی به ناحیه برگشت توان گسترش نیافته است بلکه فقشکستگی . شده است 

 تا نقطه تقاطع مبدا و ناحیه برگشت توان اکتیو گسترش یافته است.

)پسفاز شدن (  سلفی شدن( می توان از 47با انتقال باند عملیاتی به ناحیه خازنی ) مطابق شکل

تی که ضریب توان در حالت خازنی تنظیم بار در شرایط برگشت توان جلوگیری کرد . در صور

 (50شده است.ناحیه مجاز نسبت به محور اکتیو متقارن می گردد.) مطلبق شکل 
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 ( Parallel shiftانتقال موازی ) 8-5-2-2

توسط این پارامتر می توان ناحیه مجاز را در جهت توان راکتیو ) مثبت یا منفی ( انتقال داد. 

قابل تنظیم است.مقادیر مثبت برای انتقال به ناحیه پس  0.5+ با دقت 4تا  -2مقدار این پارامتر از 

 47و  46فاز و مقادیر منفی برای انتقال به ناحیه پیش فاز بکار می روند. اثر این تنظیم در شکل 

 نشان داده شده است.

 

 

سازی ست. از جبران حد فوقانی ناحیه  مجاز ا در این شرایط ضریب توان مطلوب تنظیم شده،

 شود.می اجتناب  بیش از حد 
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 ) این حالت برای زمانی توصیه می شود که از ژنراتور آسنکرون به صورت موازی با شبکه  

 استفاده می شود.(

 L (Limitation)محدود سازی  3-2-5-8

 فاده کرد.این پارامتر و تنظیم آن قابلیت های جدیدی را ارائه می دهد که قبلا نمی شد از آن است

امکان پذیر  OFFتنظیم این پارامتر به همچنین  وست ه 0.5با دقت  -2+ تا 2از  Lمحدوده تنظیم 

رای اثری مانند انتقال موازی دارد. ب ،حدضریب توان وا به مقدار یک در L.تنظیم میزان  است

(. با  48، یک شکستگی در مشخصه ایجاد می گرد .) مطابق شکل 1ضریب توان های غیر از 

یچگاه استفاده از پارامتر محدود ساز می توان یک محدوده مطلق توان راکتیو را مشخص کرد که ه

 رگولاتور از آن پایین تر نمی آید.

 

 را به دنبال خواهد داشت:این تنظیم ،اثرات زیر 

 توان در ناحیه فوقانی محدوده توان قرار می گیرد. بطور متوسط ضریب -

 ان سازی )خازنی شدن بار( در مواقع کم باری جلوگیری می شود.از وقوع جبر -

 نشان داده شده است. 49ترکیب مناسبی از انتقال موازی و محدود سازی در شکل
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 این مثال نشان می دهد:

 ناحیه فوقانی ضریب توان با مقدار پایینی تنظیم می شود.در 

 جلوگیری شده است. ( Over Compensationاز فوق جبران سازی )

اده دنوار کنترلی ، هنگامیکه ضریب توان پیش فاز ) خازنی( تنظیم شده است نشان   50در شکل 

ادمه  ن قسمت توان راکتیوشده است. در این حالت محدوده کنترلی روی محور توان راکتیو به درو

 نیافته ، بلکه نسبت به محور راکتیو متقارن شده است.
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 تاخیر در وصل  4-2-5-8

اخیری ثانیه قابل تنظیم است. برای وصل هر پله ، رگولاتورت 500الی  5میزان تاخیر در وصل از 

تور . در صورت نیاز به تعداد پله های بیشتر ، رگولا کندرا تا اجرای فرمان وصل ایجاد می 

پله  بصورت اتوماتیک تاخیر را به نسبت تعداد پله ها کاهش می دهد مثلا در صورت نیاز به دو

ده پله زمان تاخیر یک سوم زمان تاخیر تنظیم ش 3،زمان تاخیر نصف شده و در صورت نیاز به 

 در نظر گرفته می شود.

 ز کنترلانتخاب فا 5-2-5-8

ستفاده امنوی کنترل فاز دارای پارامتری برای انتخاب فاز کنترل است.این  پارامتر زمانی مورد 

هست  فاز 3ای که  PQCرا انتخاب کنید.) تنها در  PQCقرار میگیرد که شما بخواهید فاز کنترلی 

 قابلیت ویرایش وجود دارد.(

   L1های تک فاز، فاز PQCشوند.) در  می توانند انتخاب  L3یا   L1،L2   فازهر یک ازسه 

 ( انتخاب می شود

، فاز مشخص شده با ستاره* در سمت چپ آن ،نشان دهنده فازی  PQCدر صفحه ی نمای کلی

 است که رگولاتور به عنوان فاز کنترلی انتخاب کرده است.

ل کنتر افاهد برایهای تکفاز، فاز متصل شده به رگولاتور همان فازی است که  PQCتوجه : در 

  مورد استفاده قرار می گیرد.
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  (General setting)تنظیمات عمومی 8-5-3

( را نمایش  General ( ، منوی عمومی ) Main menu در منوی اصلی ) settingsبا انتخاب 

 می دهد.

 در بخش منوی عمومی  ، زیر منوهای زیر وجود دارد که هر کدام را می توان انتخاب کرد.

ی م(:  در این پارامتر دسترسی به آیتم ها ذکر شده فراهم  Capacitor stagesخازنی )پله های 

ر، فیلت درصد شود که شامل: قطع و وصل دوره ای، زمان تخلیه خازن)دشارژ (، پله های ثابت ،

 ولتاژ نامی  نده بدون خازن بودن پله است ومحدودیتی که نشان ده

 ت برای محدودیت پارامترها(: تنظیما Set limitsتعیین محدودیت)

  و نمایش آلارم ها PQCرله هشدار،قطع (:  Alarm managementمدیریت آلارم ها )

 شود. (: برای هر افزونه انتخابی، یک منوی فرعی فراهم می Extensionsگسترش )

  

 

 

 

 

     

 
 کلید

 عملکرد Settingبرگشت به  انتخاب انتخاب باز کردن زیر منو -
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 منوی پله های خازنی 1-3-5-8

توصیه می شود.هدف از  ONکه   ON / OFF:  ( Cyclic switchingقطع و وصل دوره ای )

ور ت بطیفحاصل شود که تمام پله های هم ظر پارامترقطع و وصل دوره ای  این است که اطمینان

 برابر و مساوی مورد استفاده قرار گیرند.

یش پ: هدف از این پارامتر این است که خازن قطع شده  ( Discharge timeزمان تخلیه خازن )

انیه ث 900تا  5از تخلیه کامل مجددا به شبکه متصل نگردد. زمان تخلیه خازن را می توان بین 

 باشد. تنظیم کرد.  حداقل زمان تخلیه تنظیم شده در رگولاتور باید برابر با زمان تخلیه خازن

داخل  در این پارامتر می توان پله های خازنی که بطور دایم : ( Fixed stagesپله های ثابت )

 نیستند را تعیین و مشاهده  کرد. PQCمدار هستند و تحت کنترل 

ه این پارامتر نشان دهنده درصد فیلتر به کار رفت:  Choke factor (detuning) درصد فیلتر

 را وارد کنید. %0 است. در صورتی که از فیلتر استفاده نشده باشد باید مقدار

 یم پارامتر این با:  Zero stage (dud) limit پله بودن خازن بدون ندهده نشان محدودیت

 اکتیور توان فاقد پله آن، رعایت عدم صورت در که کردد تنظیم را محدودیتی رگولاتور برای توان

 یا درصد این از پله توسط شده جبران راکتیو توان اگر. شود گرفته نظر در صفر بعنوان و

 .دشو می خارج سازی جبران و قدرت ضریب تنظیم فرآیند از پله شود کمتر  شده تنظیم محدودیت

 شود تنظیم درصد 85 در پله، بودن پارمترصفر: مثال

، تشخیص داده شده است. پس از مدتی kvar 50در ابتدای راه اندازی، توان جبرانی پله اول ،

از ظرفیت خود را از دست می دهد و  .kvar 12.5خازن پله اول معیوب می شود  بطوری که 

 توان راکتیو جبران می کند. .kvar 37.5پله در مجموع 

 درصد توان تلف شده پله مطابق زیر محاسبه می شود :
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 : است زیر بصورت اش اولیه و سالم حالت به نسبت پله مانده باقی جبرانی توان درصد

 

تور می باشد پس رگولا %85نتیجه : از آنجا که توان جبرانی پله  کمتر از حد مجاز تعیین شده 

 آلارم داده وپله را از مدار کنترل خارج می کند.

 ولتاژمنبع  تغذیه :  Nominal Voltage)  (ولتاژ نامی

 

 

 

 ( Setting alarm limitsتنظیم محدوده آلارم ها ) 2-3-5-8

 کرد: تنظیم Set limits منوی در توان می را زیر پارامترهای

     

 
 کلید

- 
تغییر  
 پارامتر

 انتخاب پارامتر
انتخاب 
 پارامتر

برگشت به 
General 

 عملکرد

     

 
 کلید

- 
ذخیره  
 پارامتر

انتخاب 
 پارامتر

انتخاب 
 پارامتر

 Capacitorمنوی 
Stage 

 عملکرد
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،  (  1k با گام های)  10 k – 500 k:   ( Switching cycle counterشمارنده قطع وصل )

   k 80تنظیم پیش فرض 

   (  %1 )با گام های THDI   :5% – 500% )کل جریان ) هارمونیک اعوجاج

   (  %0.01 ام های)با گ  0% – 100%( :  V/I harmonicsهارمونیک ولتاژ یا جریان ) 

 )  0.01با گام های (  1.00 – 2.00 ( : Overcurrentجریان )اضافه 

 %1)ام های با گ (  50% – 93% ( : Voltage blackout (sag)افتادگی ولتاژ )

 1)با گام های  (  2 – 4( :  Number of ¼ cycles) چرخه¼  تعداد

 L1, L2, L3( :   Detecting phaseتشخیص فاز )

     
 کلید

 عملکرد settingبرگشت به  انتخاب انتخاب محدودهویرایش  -
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 ( Over currentاضافه جریان ) 1-2-3-5-8

)Hz60Hz/50 ( I/msrIاضافه جریان،از لحاظ تئوری برابر است با نسبت جریان موثر به جریان اصلی خازن. 

 است. بنابراین ، می توان دید که نسبت جریان های هارمونیکی به جریان اصلی ، چقدر

 ( بانک های خازنی این پارامتر باید مورد توجه شود.%Pدر انتخاب درصد فیلتر )

 (%Pاضافه جریان زمانی می تواند توسط رگولاتور بصورت دقیق محاسبه شود که درصد فیلتر )

 باید وارد شود.( P=0%به درستی وارد شده باشد.اگر سیستم فیلتر نداشت مقدار 

 (Detection of voltage blackout (sag)) ژو قطع ولتا تشخیص افتادگی 2-2-3-5-8

ق پارامتر تشخیص افتادگی ولتاژ ، به منظور محافظت خازن ها و کنتاکتور در برابر قطع بر

ور خازنها  طراحی شده است. زیرا این افتادگی ولتاژ می تواند به اندازه ای کوتاه باشد که کنتاکت

 پس از باز شدن بلافاصله بسته شود.

 این پارامتر دارای تنظیمات زیر است :

که به کویل کنتاکتور متصل به خازن ، وصل شده  فازی ( : Detecting phaseتشخیص فاز)

 است.

ود را زمان قبل از اینکه آلارم افتادگی ولتاژ داده ش ( :Number of ¼ cyclesچرخه )¼  تعداد

 قابل تنظیم است. ¼موج تا موج کامل و با گام های  ½بیان می کند.این زمان از 

 ms 20موج،  ¾=  ms 15موج ،  ½= ms 10، هرتز داریم50مثال: در شبکه ای با فرکانس 

 موج کامل (4/4)= 

  درصد ،برابر با ولتاز نامی تغذیه است (:100افتادگی ولتاژ بر حسب درصد) 

(  agsجه به آن، افتادگی ولتاژ در رگولاتور)( است که با توRMSVدر واقع تنظیم ولتاژ موثر )

 تشخیص داده می شود و رگولاتور عمل می کند.

ولتاژ نامی  %85از  L1موج ، اگر افت ولتاژ در فاز½ فرض دستگاه : با گذشتن  پیش تنظیمات

 کمتر شود ، آلارم داده می شود.یعنی داریم:
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رای ولتاژ تغذیه رگولاتور و ولتاژی که ببرای عملکرد موثر رگولاتور، بسیار حیاتی است که 

 اندازه گیری انتخاب شده  از یک فاز باشند.

 (  Alarm managementمدیریت آلارم ها ) 3-3-5-8
 آپشن های آلارم را می توان از منوی فرعی زیر انتخاب کرد:

 Alarm relay)رله هشدار) -

 PQC (PQC trip(قطع  -

 Display alarm)رم )نمایش آلا -

     
 کلید

- 
 باز کردن آپشن آلارم

 تنظیم زیر منو
انتخاب آپشن 

 آلارم
انتخاب آپشن 

 آلارم

 برگشت به

General 
 عملکرد

 

 

 :Display alarm و Alarm relay, PQC trip تنظیم درمنو های فرعی ) زیر منوهای (
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 کلید

- 

تنظیم 

ON/OFF 

) فورا ذخیره 
 می شود(

انتخاب 
آلارممنبع   

انتخاب 
 منبع آلارم

Alarm 
management 

 عملکرد

 

 Alarm managementتمام آلارم ها یا اقدامات را می توان در تمام زیر منوهای مدیرت آلارم )

 ( فعال یا غیر فعال کرد :

cos φ alarm -  

- Undervoltage 

- Undercurrent 

- Overcurrent 

- THDI 

Switching cycles - 

- V harmonics (harmonic voltage) 

- ( I harmonics (harmonic current 

- Zero stage (dud) detected 

- Voltage blackout (sag) detected 

 Modbus RTUرابط کاربری  4-3-5-8

 

     
 کلید

- 
ویرایش 
 پارامتر

انتخاب 
 پارامتر

انتخاب 
 پارامتر

 برگشت به
 منوی اصلی

 عملکرد

 

 از طریق مسیر زیرقابل دسترسی است : Modbusمنوی تنظیمات 

Settings / General / Extensions / Modbus 
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 امکان پذیر است. PQC xxxxx-2xاین تنظیمات تنها با نسخه های  

 

 تنظیم ( Modbus configurationمد باس ) پیکربندی منوی در توان می را زیر پارامترهای

 :کرد

 در دسترس است. Bus: در این ابزار دریافت کردن آدرس  (Bus addressآدرس باس )

, 1200 ,2400 ,4800 ,9600 ,19 200 ,38 400 ,57 600:  (  Baudrateسرعت انتقال )

115 200 

 8 تا 5:  ( Data bitsبیت های داده )

 2یا  1:  ( Stop bitsبیت های  توقف )

 :  فرد ، زوج و یا فاقد بیت توازن (Parityبیت توازن  )

 است. شده داده Modbus  مشخصات در بیشتر جزئیات

 تنظیمات کارخانه 5-3-5-8

ی مرا مجددا به تنظیمات کارخانه خود باز  PQC :  تنظیمات  PQC (Reset PQC ) مجدد تنظیم

 رد. (ادبر روی شمارنده چرخه قطع و وصل نگرداند. ) این اتفاق تاثیری 

: برگرداندن  ( Clear switching cycle counterکردن شمارنده چرخه قطع و وصل )پاک 

بور شمارنده های چرخه قطع و وصل پله ها به صفر ) به تنهایی  یا بصورت جداگانه، به رمز ع

 ( 6-3-5-8سرویس نیاز هست . نگاه کنید به بخش 

  شود. مجدد تنظیم مربوطه، کنتاکتور تعویض از پس باید چرخه قطع و وصل شمارنده یک: نکته

     
 کلید

- 
نوع  تخابنا

reset 

انتخاب نوع 

reset 

انتخاب نوع 

reset 

منوی  برگشت به

Settings / General 
 عملکرد
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 کلید

- 
تایید 

 عملکرد
 بالا پایین

 منوی برگشت به

factory default setting 
 عملکرد

 

 دارحفاظت رمز  6-3-5-8

PQC با استفاده از یک رمز از دسترسی به منو های حساس توسط افراد غیر مجاز جلوگیری می 

 کند. این رمز با استفاده از کلید های بالا و پایین وارد می شود.

 آیتم های حساس محافظت شده :

 1 امنیت ( : سطح Settingsتنظیمات )

 1 امنیت ( : سطحManual controlکنترل دستی )

 1 امنیت ( : سطحInitial start-upاندازی اولیه )راه 

 امنیت (: سطح  Reset switching cycle countersتنظیم مجدد شمارنده چرخه قطع و وصل)

2 

 : 1 امنیت سطح

 مراجعه شود ( 7-8 بخش یا PQC )به برچسب سریال شماره آخر رقم چهار: رمز

 می شود. 1024پس رمز هم  11024مثال : شماره سریال 

 : 2 امنیت سطح

 3725 رمز: 

نگاه کنید[ انتخاب شود به  8به محض اینکه یکی از آیتم ها در منوی اصلی ]به بخش  عبور رمز

 نمایش در می آید. 



 

68 
 

 / Return کلید با که گیرند می قرار استفاده مورد رقمی هر تنظیم برای پایین و بالا کلیدهای

Enter امنیتی  با این کلید تایید شد، منوهای مربوط به سطحشود. هنگامی که رقم چهارم  می تایید

 به مدت یک ساعت قابل دسترس می شوند.

 

 ( Info / statusوضعیت  )/  اطلاعات 6-8

: بررسی اجمالی کلیه   PQC (PQC status/control info ) کنترل و وضعیت اطلاعات

 پارامترهای تنظیم مورد نیاز

 جبرانی قابل دسترس Qمجموع توان راکتیو ( : Corrective powerتوان جبرانی)

 جدول اطلاعات پله های مختلف(: Cap. Stages tableجدول پله های خازنی )

 مشاهده شمای کلی ظرفیت پله ها بر حسب(: Cap. Stages diagramنمودار پله های خازنی )

 درصد

 آنالیز جریان و  (:(V/I harmonics diag./ Tableجدول و نمودارهارمونیک ولتاژ/جریان

 بصورت نمودار و هم بصورت فرمت جدول 19ولتاژ تا هارمونیک مرتبه

 چرخه مورد در گرافیکی : مروری( Switching cycle diagramنمودار چرخه قطع و وصل )

 قطع و وصل پله ها

هرتز بصورت  2500تا  10آنالیزفرکانس از (: Man. freq. analysisآنالیز دستی فرکانس)

 دستی انتخاب

     
 کلید

- 
باز کردن 
 زیر منو

 انتخاب
 منو زیر

 انتخاب
 زیر منو

 برگشت به منوی اصلی
(main menu ) 

 عملکرد
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 PQC (PQC status) وضعیت 1-6-8

status  :  مرور کلی بر پارامترهای ضروری تنظیمات 

 شود: می داده نمایش (PQC status) PQC وضعیت منوی در زیر پارامترهای

 حالت کنترل خودکار یا دستی PQC (PQC status: ) وضعیت

: نمایش شناسایی پله های بانک خازنی است.  ( Switching sequenceتوالی قطع و وصل )

مقادیر نسبی )توالی قطع و وصل ( را می توان در پله های موجود بصورت دلخواه توزیع 

 ن می تواند صفر باشد.و کوچکترین آ 16کرد.بزرگترین مقدار نسبی مجاز 

 : تعداد پله های خازنی شناسایی شده است. ( Available stagesپله های در دسترس )

 است. شده داده تشخیص خازنی پله کوچکترین از پاسخ جریان برحسب  میلی آمپر( : c/k ( تنظیم

، انواع اتصال برای 1]نگاه کنید به جدول  ( : Type of connectionنوع اتصال )

 نشان داده است[L3 و L1 ،L2ترانسفورماتورهای جریان را در فازهای 
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 ( Corrective powerتوان جبرانی ) 2-6-8

 

-∑ Q power  فاز حاصل از خازنها تمام پله ها  3: مجموع کل توان جبرانی راکتیو 

 فازی که هنوز برای 3: توان جبرانی  ( Available Q powerتوان جبرانی قابل دسترس )

 وارد کرد ن توسط کلید زنی در دسترس هست

نمایش داده  Hz60Hz/50Irms/I نسبت اضافه جریان بصورت ( : Overcurrentاضافه جریان )

. اصلی خازناضافه جریان،از لحاظ تئوری برابر است با نسبت جریان موثر به جریان  می شود.

تخاب در انتوان دید که نسبت جریان های هارمونیکی به جریان اصلی ، چقدر است.بنابراین ، می 

 ( بانک های خازنی این پارامتر باید مورد توجه شود.%Pدرصد فیلتر )

( %Pاضافه جریان زمانی می تواند توسط رگولاتور بصورت دقیق محاسبه شود که درصد فیلتر )

 باید وارد شود. P=0%نداشت مقدار به درستی وارد شده باشد.اگر سیستم فیلتر 

 (Capacitor stages tableجدول پله های خازنی ) 3-6-8
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 (Capacitor stages rating diagramنمودار مقادیر پله های خازنی) 4-6-8

ز اینکه انمودار مقادیر پله های خازنی ، توان جبرانی پله خازنی را در لحظه نشان می دهد. بعد 

 )درصد نشان می دهد 100دستگاه راه اندازی می شود،هر پله شناسایی شده را شمای گرافیکی 

وان ت(. با گذشت زمان توان  شناسایی شده پله کاهش پیدا می کند، زمانی که این کاهش 69شکل 

 آلارم می دهد. PQCاز مقدار تنظیم شده مد نظر کمتر شود، 

 

 (Switch cycle diagramنمودار چرخه قطع و وصل ) 5-6-8

درصد 100.این نمودار تعداد قطع و وصل پله ها را به صورت نمودار ستونی نمایش می دهد

 نشان دهنده ماکزیمم دفعات قطع و وصل است.

 

 و جریاننمودار هارمونیک ولتاژ  6-6-8

     
 کلید

اطلاعات 
 اضافی

سوییچ بین 
 و12–1هارمونیک 

19-8 

کوچک 
 نمایی

 بزرگنمایی
 برگشت به منوی

info / status 
 عملکرد

 

 در نظر گرفته شده است.100مولفه اصلی در این رگولاتور 

 درصد است. 5نشان دهنده  yهر واحد در راستای محور 
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 ولتاژ و جریانجدول هارمونیک های  7-6-8

 رامتر اصلی نشان می دهد.ااین بخش تمام هارمونیک ها را به  صورت درصدی از پ

 

 ( Manual frequency analysisفرکانس ) دستی آنالیز 8-6-8

 

     
 کلید

- 
انتخاب 

 فاز

 کاهش فرکانس

-10 Hz 

 افزایش فرکانس
+10 Hz 

 برگشت به منوی
info / status 

 عملکرد

 [x ≤ 3 ≥ 1]که  Lx ( : اندازه گیری در فاز مورد نظر یا  Phaseفاز )

 Hz 10با گامهای تغییر  10–2500 Hz( :  Frequencyفرکانس )

V(f)( 1: مقدار ولتاژ بر حسب درصدی از ولتاژ اصلیV( که در فرکانس شبکه ) 50/60f = (

Hz 

I(f)( 1 : مقدارجریان بر حسب درصدی از جریان اصلیI( فرکانس شبکه )که درHz 50/60f = ( 

 I(f) و V(f): مقدار زاویه  φ زاویه 

 I(f)( و 1V: زاویه بین ولتاژ اصلی ) γزاویه  
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 است ) = Hz 50/60fبه ترتیب ولتاژ و جریان در فرکانس اصلی )  1Iو 1Vتوجه: 

 

 PQC منو زیر درباره 7-8

 این بخش درباره رگولاتور اطلاعات ارایه می دهد :

FW  :شماره نسخه نرم افزار 

HWره نسخه سخت افزار: شما 

PCBشماره برد مدار : 

SNشماره سریال : 
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 (Factory default settingsتنظیمات کارخانه ) 8-8
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 ( Updateبه روز رسانی ) 8-9

 توجه:

 العمل های زیر باید رعایت گردد  برای پرهیز از خطر دستور

توسط تکنسین دارای صلاحیت انجام گردد.به روز رسانی باید  -  

از منبع تغذیه جدا  ، باید تمام دستگاه را USBبه روز رسانی و اتصال فعالیت قبل از شروع  -

 کنید.

 لوگیری از وصل شدن ناخواسته برق باید از لاک اوت استفاده شود.جبه منظور  -

ی دریافت اطلاعات بیشتر می توانید دستور العمل به روز رسانی باید بطور دقیق انجام شود.برا -

 مراجعه کنید.  http://www.frako.comبه 

قدار هنگامی که در مجاورت ترمینال و کابل های دستگاه کار انجام می شود، خطر لمس قطعات بر

جانی شود. در صورت وجود دارد و ممکن است که ولتاژ موجود باعث به وجود آوردن خطرات 

 رعایت توصیه و دستورالعمل های بالا می توان از خطرات احتمالی جلوگیری کرد.

ارایه  PQCیک رابط سرویس است که فقط برای به روز رسانی و ارتقا نرم افزار  USBپورت 

باید نشده است. کاربران  مجاز به استفاده از این پورت برای هر هدف دیگری نیستند بنابراین 

 USBدر حال کار هست،پورت   PQCهیچ کابل یا وسیله دیگری را به آن متصل کرد.هنگامی که 

 را نباید لمس کرد. این پورت بمنظور اتصال یک نوت بوک تعبیه شده است.

http://www.frako.com/
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یاز هست. پورت ن Micro-Bیا  Micro-Aبا کانکتور USBبرای به روز رسانی به یک کابل 

USB تور العمل قع شده است. قبل از اینکه در تابلو باز شود باید دسدر زیر دستگاه وداخل تابلو وا

 USB رابط پورت به دسترسی دستگاه، نصب محل به بسته های ایمن ذکر شده را رعایت کرد.

 باشد. دشوار است ممکن PQC در

 PQCای مختلف هنسخه  -9

دارای نسخه های متعددی می باشد که در جدول زیر به آن اشاره شده است.)  PQCرگولاتور 

را  PQC 1202401-00و  PQC 1202401-20لازم به ذکر است که شرکت فراکوه دو مدل 

 وارد می کند ،در صورت نیاز مشتری به سایر مدل های دیگررگولاتورشرکت می تواند بنا به

 مین کند.(را تا PQCنیاز مشتری نسخه های دیگر 
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 ( Maintenanceنگهداری )  -10

PQC .نیازی به نگهداری ندارد 

 : شود می جلوگیری آمده پیش مالی و جانی خطرات از زیر های العمل دستور رعایت با

 محفظه رگولاتور نباید باز شود. -

ولتاژ داخل محفظه رگولاتور می تواند به سلامتی کاربر آسیب برساند یا حتی ممکن است که  -

 بر اثر لمس ناخواسته قطعات برقدار رگولاتور خطرات جانی بوجود بیاید. 

 تمیز کردن 1-10

 

 : شود می جلوگیری آمده پیش مالی و جانی خطرات از زیر های العمل دستور رعایت با

 تمیز کردن دستگاه و کابل های اتصال باید از منبع تغذیه جدا شوند. در هنگام -
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 .شود استفاده اوت لاک از باید برق ناخواسته شدن وصل از جلوگیری منظور به -

 .اطمینان حاصل شود که دیگر به برق متصل نیستند تا شود بررسی باید اتصالات همه -

 فته نباید برق وصل گردد.ت نگرتا زمانی که تمیز کردن بطور کامل صور  -

هنگامی که کار در مجاورت ترمینال ها و کابل های اتصال انجام می شود ، خطر لمس ناخواسته 

قطعات برقدار وجود دارد وهرگز نباید از پارچه مرطوب که رسانای برق است برای تمیز کردن 

ی و مالی جلوگیری ز خطرات جاناستفاده کرد.در صورت رعایت موارد ذکر شده بالا می توان ا

کر

 

دستور  رگولاتور باید فقط با یک پارچه خشک تمیز گردد و زمانی که این کار انجام می شود باید

و تا  العمل های ایمنی بالا رعایت شود. تمام برق دستگاه قبل از تمیز کردن باید خاموش گردد

 زمانی که تمیز کردن به اتمام نرسیده، نباید برق وصل گردد.

از  PQCاگر تمیز کردن فقط به جلوی تابلو  بسته بانک خازنی محدود شده باشد ، لازم نیست که 

 برق جدا شود. در این مورد هم باید از یک پارچه خشک برای تمیز کردن استفاده نمود.

 معدوم سازیغیر فعال کردن و جداسازی ، ذخیره سازی و   -11

 

 غیر فعال کردن و جداسازی 1-11

 که رگولاتور غیر فعال از بانک جدا شود ، لطفا به موارد زیر توجه کنید :هنگامی 

 

 با رعایت دستور العمل های زیر از خطرات جانی و مالی پیش آمده جلوگیری می شود :

 هنگامی که دستگاه برداشته شود ، باید برق ورودی به این دستگاه هم قطع شود.-

 برابر وصل شدن شدن ناخواسته دوباره برق، محافظت شود.سیستم ایزوله شده از برق باید در  -

 تمام اتصالات باید بررسی شوند تا از برقدار نبودن  آنها اطمینان حاصل شود. -

 تمام اجزای برقدار باید پوشیده شوند تا از خطر تماس ناخواسته و برقگرفتگی جلوگیری شود. -

 بطور است ممکن شود، می انجام دستگاه ترمینال و اتصال های کابل روی بر کار که هنگامی

 عواقب تواند می ولتاژموجود بدهد رخ اتفاق این اگر. شود ایجاد تماس اجزای برقدار با تصادفی

 آسیب خطر شود رعایت شده ذکر اقدامات و بالا های دستورالعمل باشد. اگر داشته مرگباری

 .یابد می کاهش تجهیزات و افراد به رساندن
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 : شود می جلوگیری آمده پیش مالی و جانی خطرات از زیر های العمل دستور رعایت با

 ترانسفورماتور جریان باید اتصال کوتاه شود -

تمام کابل ها جدا شده باید جداگانه عایق بندی شوند و باید اقدامات لازم جهت جلوگیری از تماس   -

 .ناخواسته آنها با سایر اجزا  یا قطعات برقدار انجام شود

در صورتی که  قصد داشتید که  دوباره کابل های جدا شده را به تجهیزات برقدار متصل کنیم  -

 ، باید اقدامات لازم برای جلوگیری از تماس آنها با سایر قطعات یا تجهیزات برقدار انجام شود.

د. اگر هادی های الکتریکی که امکان لمس شدن را دارند می توانند خطراتی برای جان داشته باشن

آنها با سایر اجزای رسانای برق برخورد داشته باشند ، می توانند آنها را هم برقدار کنند. علاوه 

بر این کابل های ولتاژ ضعیف می توانند حامل ولتاژ های بالاتر هم باشند که می تواند در اثر 

 برخورد  با منبع تغذیه شبکه ،خطرات جانی را به همراه داشته باشد.

گیری از خطرات جانی ، انتهای کابل های اتصالی باید بصورت جداگانه عایق بندی برای جلو

شود.انتهای این کابل ها نباید به یکدیگر تماس داشته باشد و باید اطمینان حاصل شود که انتهای 

 کابل ها به یکدیگر یا سایر تجهیزات تماس داشته نباشند.

 

اگر انتهای کابل های جدا شده با هم برخورد کنند ، می تواند اتصال کوتاه رخ دهد که این امر 

 منجر به آسیب رسیدن به تجهیزات می شود.   

را باز کرده  PQCبرای باز کردن و جداسازی ، کافی است پیچ های نگهدارنده موجود در کناره   

 و رگولاتور را از تابلو جدا کرد.

 

 ذخیره سازی 2-11

PQC .باید در یک محل تمیز، خشک و بدون گرد و غبار ذخیره شود 

 درجسانتی گراد باشد.  +80 تا -20 محدوده در باید سازی ذخیره دمای

 و معدوم سازیهدام ان 3-11

هر وسیله الکتریکی  که دیگر قابل استفاده نیست، باید به شیو ه ای سازگار با محیط زیست معدوم 

شود.

 

روش معدوم سازی ناصحیح می تواند باعث آلودگی محیط زیست شود.در اتحادیه اروپا برای 

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment )این منظور طبق دستور العمل 

عمل می شود. این اجزا و قطعات نباید بعنوان  ضایعات طبیعی   یا تجاری مورد استفاده قرار 

 گیرند.
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ن بالا را رعایت نکنید، خطر آلودگی محیط زیست وجود دارد که منجر به  نقض ایاگر مطالب 

 دستور العمل  می شود.

 

ز در سایر کشورها ، معدوم سازی باید طبق قوانین همان کشورها انجام شود و باید در مراک

بازیافت ویژه این فرایند صورت گیرد. بطور خلاصه می توان گفت که برای معدوم سازی و 

 بازیافت این تجهیزات، باید به شرکتهای متخصص در این زمینه مراجعه کرد. 

 عملکرد کلی 12

 :مورد توجه قرار داد را زیر نکات باید ابزار از استفاده هنگام

 توضیح داده شده است،باشد. 4گولاتور همیشه باید در یک تابلو در بسته همانطور در بخش ر -

 در شده مشخص های محدودیت از بیش نباید هرگز دستگاه روی بر شده اعمال های ولتاژ تمام -

 باشد. فنی های داده

 باشد فنی مشخصات در شده مشخص محدوده در باید همیشه محیط حرارت درجه -

 عیب یابی  13

 اقدام علل احتمالی پدیده شماره

1 
PQC ،صفحه  کار نمی کند

 نمایش خاموش است

، یا شده ولتاژ قطع
صحیح اتصال ولتاژ 

 نیست.

از رسیدن ولتاژ تغذیه به رگولاتور 
اطمینان حاصل شود، یا ترمینالهای 
اتصال ولتاژ را بررسی کرده و از 
صحت آنها مطمئن شوید. چک شود 

 آیا فیوز در مدار هست یا نه ؟

2 

برای مدت  LCDصفحه  -

کوتاهی روشن و سپس 
دوباره خاموش می شود، در 
حالی که صفحه چیزی نشان 

هد یا فط لوگوی نمید
 استارتینگ را نشان می دهد

ستگاه مرتبا راه اندازی د -
 مجدد می شود.

ولتاژ اعمالی بسیار کم 
 است.

 رگولاتور به تغذیه ولتاژ رسیدن از
شود.آیا مقاومت  حاصل اطمینان

 بالایی در مسیر تغذیه وجود دارد؟

3 

 بر پله ها وضعیت نمایش
نشان داده  فعال صفحه روی

 فعال کنتاکتور اما می شود
 .شود نمی

مدار فرمان کنتاکتور ها 
دارای اشکال است یا 
ولتاژ کنترلی وجود 

 ندارد.

مدار فرمان را از نظر اتصالات 
بررسی کرده و فیوز ها را هم 

 بررسی کنید.
سیم زمین در مدار 

 فرمان قطع است.
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4 

PQC  قادر به اتمام روند

شناسایی اتوماتیک نمی 
 باشد.

قدرت ناپایدار  سیستم
است) تغییر شدید 

 ضریب توان (

جهت تثبیت قدرت کمی تامل نمائید 
و نحوه اتصالات را به  c/k و مقدار

 صورت دستی وارد نمایید.

5 
در طول شناسایی اتوماتیک 

 این پیغام ظاهر می شود :
 هشدار عدم پله

اشکال در مدار فرمان ) 
کنتاکتور وصل نمی شود 

) 
 گردد مدار فرمان بررسی

فیوز پله ها ایراد دارند یا 
فیوز داخلی خازن 

 سوخته است

 فیوز ها بررسی شود
 ظرفیت خازن ها اندازه گیری شود

ترانس جریان در محل 
 اشتباه قرار گرفته است

محل قرار گرفتن ترانس جریان 
 بررسی شود.

6 
صفحه نمایش مقدار جریان 

 صفر را نشان می دهد

در آن  CTمسیری که 

قرار دارد ،قطع یا 
 اتصال کوتاه شده است.

را اندازه  CTمقدار جریان در مسیر 

 (Imin  ≥ 0.015 A) گیری کنید.

جریان عبوری از ثانویه 
CT بسیار کوچک است 

(Imin  ≥ 0.015 A) 

CT کوچکتری بکار ببرید 

CT  ترانس جریان را بررسی کنید ایراد دارد 

7 
القایی،هیچ یک با وجود بار 

 از پله ها وصل نمی شود.

در زمان برنامه ریزی  

یا   c/kرگولاتور مقدار 

تاخیر زمانی اتصال پله 
ها یا زمان تخلیه خازنها 
 بزرگ انتخاب شده است

برنامه ریزی رگولاتور را مجددا 
بررسی کنید و در صورت نیاز 

 تغییر بدهید

پاسخ جریان که 
بصورت اتواماتیک 

گیری شده، اندازه 
 نادرست است

مدار کنترل را بر اساس نمودار 
اتصالات بررسی کنید و مراحل راه 

 اندازی را تکرار کنید

وسیله اندازه گیری 
دیگری بصورت موازی 
با مسیرجریان رگولاتور 

 قرار دارد.

همه وسایل اندازه گیری باید 
بصورت سری با مسیر جریان 

 رگولاتور قرار گیرند.

پله ها بسیار اندازه 
 بزرگ است

 پله های کوچکتری استفاده شود

8 
یکی از پله ها در وضعیت 
اتوماتیک رگولاتور مرتبا 

 قطع و وصل می شود

پاسخ جریان تنظیم شده 
(c/k  بسیار کوچک )

 است

مقدار پاسخ جریان را مطابق با 
 جدول وارد کنید

 ;تغییر شدید در بار 
زمان تاخیر بسیار 

 کوچک است

 شود بزمان تاخیر بزرگتری انتخا

9 
نوع اتصال  اشتیاها 

 برنامه ریزی شده است
 نوع اتصال را مجددا وارد کنید
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توان  مقدارضریب 
( از  cos φرگولاتور)

مقدار مطلوب کمتر است 
حتی وقتی که همه پله ها 

 وصل هستند

 مدار کنترل ایراد دارد
 

اتصال تغذیه همه کنتاکتور ها را 
 کنیدبررسی 

 ایراد خازن جریان مسیر
 دارد

 در و خازنها کنتاکتهای و ها فیوز
 مصرفی توان میزان نیاز صورت

 کنید بررسی را پله هر

 بیش سیستمنوان راکتیو
 انتخاب کوچک، حد از

 است شده

 را جبرانی توان کمبود میزان
و متناسب با آن ظرفیت  بخوانید

 توان راکتیو را افزایش دهید

 اشتباه اتوماتیک تنظیم
 شده انجام

 در و خازنها کنتاکتهای و ها فیوز
 مصرفی توان میزان نیاز صورت

 کنید بررسی را پله هر

10 

PQC  پله ها را در زمان

بارهای کوچک یا بی باری 
 کند کامل قطع نمی

  c/kمقدار پاسخ جریان

 بسیار بزرگ است

 مطابق را  c/k جریان پاسخ مقدار

 کنید تنظیم جدول با

 وضعیت در رگولاتور
 است دستی تنظیم

 .کنید غیرفعال را دستی کنترل

 اشتباه کنترلی پرفایل
 .است شده انتخاب

 ها نیاز با مطابق را کنترل پروفایل
 کنید تنظیم

 


